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1. Objecte del Projecte

S'elabora la present projecte amb objecte de definir  els equips necessaris per la instal·lació nova de
carregadors per a vehicles elèctrics a l'edifici Glòries al departament de la Policia Municipal de Terrassa
(Barcelona).

Es defineix a continuació les seves característiques, i s'exposa les condicions tècniques de càlcul que
justifiquen les solucions adoptades d'acord amb la Normativa vigent.

2. Titular

3.  Emplaçament de la instal·lació

4. Característiques generals

En el present apartat es recullen les característiques generals de la instal·lació. 

Per la redacció del present projecte s'ha tingut en compte el “Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió”
(REBT), amb concret la ITC-BT-52 “Instrucciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos”.

El present projecte tracta de la millora de la instal·lació existent i ampliar aquesta instal·lació per cobrir les
noves necessitats. 

Actualment els carregadors elèctrics pengen d'un subquadre existent que comparteix altres consums. Els
propis carregadors elèctrics disposen d'un diferencial per cada dos motos. Segons la normativa ITC-BT-52
no compleix, com es podrà comprovar més endavant.

Cada carregador elèctric  definit  en la present memòria serà definit  com a punt de recarrega de dos
vehicles, amb tota ala aparamenta elèctrica corresponent.

Seguint la normativa ITC-BT-52 Esquema 4b, cada circuit de recarrega de Vehicle Elèctric ha de portar la
seva protecció magnetotèrmica i diferencial.

La nova instal·lació disposara d'un nou subquadre (SQ. V.E) ubicat a la planta soterrani -1, que penjara
del Quadre General de Baixa Tensió de l'edifici.

  La nova instal·lació disposara de 3 columnes muntants. Una per abastir els tres carregadors existents on
es podran carregar 6 vehicles elèctrics (motocicletes), s'hauran de fer modificacions en el cofret existent.

 Les altres dos columnes muntants seran per abastir tres carregadors elèctrics nous per a 6 motocicletes i
finalment la columna muntant última abastira a 4 carregadors que estaran dotats per donar alimentació a 8
vehicles elèctrics (cotxes) . Per veure'n més detall, ANNEX III – Càlculs elèctrics.
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5. Programa de necessitats i potència instal·lada

D'acord amb l'estimació de càrregues elèctriques, la potència màxima prevista per al nou subquadre de
vehicles elèctrics serà la següent:

• Potència Instal·lada: 100,4 kW

• Potencia Màxima Admissible: 138 kW

Així doncs, no s'estima la ampliació de la potència general de tota la instal·lació.

6. Escomesa

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la Caixa General de Protecció (CGP). Els
conductors poden ser de coure o alumini. Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11. 

S'ha d'assenyalar que l'escomesa és part de la instal·lació constituïda per l'Empresa Subministradora, per
tant el seu disseny es basa en les normes particulars d'ella. És instal·lació existent.

7. Instal·lacions d'enllaç

Les instal·lacions d'enllaç estaran formades per una caixa de derivació la Caixa General de Protecció
(CGP), una Línia General d'Alimentació (LGA), un seccionador en càrrega, l'equip de mesura, la Derivació
Individual (DI) i l'Interruptor de Control de Potència (ICP).

7.1. Caixa General de Protecció

La caixa general  de protecció  a utilitzar  correspondrà a un dels  tipus recollits  en les especificacions
tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per l'Administració Pública competent.
Dintre de les mateixes s'instal·laran tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars, amb poder
de tall almenys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació.

La caixa general de protecció complirà tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN 60.439
-1,  tindran grau d'inflamabilitat  segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439-3, una vegada instal·lades
tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-EN 50.102 i seran precintables.

L'envolupant  haurà de disposar  de la  ventilació  interna  necessària  que garanteixi  la  no  formació  de
condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels rajos ultraviolat.

Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13.

La Caixa General de Protecció es troba ubicada al costat de la concentració de comptadors. Ambdós
aniran a dintre d'un armari d'obra amb les mides i els requeriments de la companyia elèctrica.

La connexió entre la CGP i el grup de comptatge es farà mitjançant conductors unifilars de coure de
designació RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums.

Tot i l'increment de potència de la instal·lació es preveu que no serà necessària l'ampliació del conjunt
d'escomesa més derivació individual donat que es preveu recàrrega nocturna, quan el conjunt de l'edifici es
troba en hora vall de consum. Per aquesta raó es manté i aprofita l'actual.

7.2. Derivació Individual

És la part de la instal·lació que, partint dels comptadors, subministra energia elèctrica a una instal·lació
d'usuari.  Comprèn  els  fusibles  de  seguretat,  el  conjunt  de  mesura  i  els  dispositius  generals  de
comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15.

Les derivacions individuals estaran constituïdes per:

- Conductors aïllats en l'interior de tubs encastats.

- Conductors aïllats en l'interior de tubs enterrats.

- Conductors aïllats en l'interior de tubs en muntatge superficial.
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- Conductors aïllats en l'interior de canals protectores que la seva tapa només es pugui obrir amb l'ajuda
d'un útil.

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 60.439 -2

- Conductors aïllats en l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest
efecte.

Tant les safates com els tubs per on es col·loquin les derivacions individuals tindran una secció nominal
que permeti ampliar la secció dels conductors instal·lats en un 100%.

Els conductors a utilitzar seran de coure o alumini, aïllats i normalment unipolars, sent la seva tensió
assignada 450/750 V com a mínim. Per al  cas de cables multiconductors o per  al  cas de derivacions
individuals en l'interior de tubs enterrats, l'aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. La
secció  mínima  serà  de  10  mm²  per  als  cables  polars,  neutre  i  protecció  i  de  1,5  mm²  per  al  fil  de
comandament (per a aplicació de les diferents tarifes), que serà de color vermell.

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 o a la norma UNE 211002 compleixen
amb aquesta prescripció.

La caiguda de tensió màxima admissible serà, al tenir una concentració de comptadors, de l'1 %.

Les derivacions Individuals discorreran per rasa amb tub corrugat de polietilè,  des de la ubicació de
l'equip de comptatge fins als Quadres General de BT corresponent, situats a Planta Baixa a prop de l'accés.

Tot i l'increment de potència de la instal·lació es preveu que no serà necessària l'ampliació del conjunt
d'escomesa més derivació individual donat que es preveu recàrrega nocturna, quan el conjunt de l'edifici es
troba en hora vall de consum. Per aquesta raó es manté i aprofita l'actual.

7.3. Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. ICP

Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més prop possible del punt d'entrada
de la derivació individual.

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són l'origen de la
instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres separats i en altres llocs.

En locals d'ús comú o de pública concurrència hauran de prendre's les precaucions necessàries perquè
els dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, es col·locaran a una alçada
compresa entre 1 i 2 m, amidada des del nivell del sòl.

Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters
indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data que es va realitzar la instal·lació, així com
la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal mínima 25 A, que permeti el seu
accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons
ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de
la seva instal·lació, de 4,5 kA com a mínim. Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control
de potència.

- Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la de l'interruptor general,
destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-24). Es complirà la
següent condició:

Ra x Ia <= U

on:

"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.
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"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial-residual
assignada).

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits).

Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup de
circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots els circuits.
En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells.

Totes  les  masses  dels  equips  elèctrics  protegits  per  un  mateix  dispositiu  de  protecció,  deuen  ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun
dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 

8. Instal·lacions interiors

8.1. Conductors

Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure o alumini i seran sempre aïllats.
La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de
manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui
menor del 3% per a enllumenat i del 5% per als altres usos.

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3%-5%) i la de la
derivació individual (1%) més la de la LGA (5%), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la
suma dels valors límits especificats per a ambdues (4,5%-6,5%). En cas de no existir LGA i DI, es prenen
aquests últims valors com a màxim.

En instal·lacions interiors, per a tenir en compte els corrents harmònics degudes a càrregues no lineals i
possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim igual
a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. En el nostre cas, donat
que la majoria de càrregues són equilibrades (motors trifàsics) s'ha optat per disposar de seccions de neutre
iguals o superiors a la meitat de la secció de les fases.

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²)

Sf =16 Sf

16 < S f <= 35 16

Sf > 35 Sf/2

Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la Norma UNE 20.460-
5-523 i el seu annex Estatal. A continuació es detalla el factor de correcció emprat per als conductors tenint
en compte que tots ells formen part d'una instal·lació interior i que es troben, a la majoria dels casos, dins
de canalitzacions multitubulars enterrades.

8.2. Càlcul de factor de correcció i corrent admissible

El càlcul del factor de correcció i corrent admissible dels cables es realitza segons l'establert a la norma
UNE HD 364-5-52.

8.3. Identificació de conductors

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor
neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus
aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la seva
passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció
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se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es
prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

8.4. Subdivisió de les instal·lacions

Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que puguin
produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per exemple a un sector de
l'edifici, a una planta, a un sol local, etc., per a això els dispositius de protecció de cada circuit estaran
adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius generals de protecció que els precedeixin.

Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de:

– evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d'una fallada.

– facilitar les verificacions, assajos i manteniments.

– evitar  els  riscos  que  podrien  resultar  de  la  fallada  d'un  sol  circuit  que  pogués  dividir-se,  com per
exemple si solament hi ha un circuit d'enllumenat.

8.5. Equilibrat de càrregues

Perquè es mantingui el  major equilibri  possible en la càrrega dels conductors que formen part  d'una
instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors polars.

RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA.

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la
taula següent:

Tensió nominal instal·lació Tensió assaig corrent contínua (V) Resistència d'aïllament (MΩ)

 MBTS o MBTP 250 ≥0,25

= 500 V 500 ≥ 0,50 

> 500 V 1000 ≥ 1,00

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 1
minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial,  sent  U la tensió màxima de servei
expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.

Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits que
aquesta  pugui  dividir-se  a  l'efecte  de  la  seva  protecció,  a  la  sensibilitat  que  presentin  els  interruptors
diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes.

8.6. Connexions

En  cap  cas  es  permetrà  la  unió  de  conductors  mitjançant  connexions  i/o  derivacions  per  simple
retorçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns
de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre's així mateix, la
utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se en l'interior de caixes d'entroncament i/o de
derivació.

Si es tracta de conductors de diversos fils cablejats, les connexions es realitzaran de manera que el
corrent es reparteixi per tots els filferros components.

9. Sistemes d'instal·lació

9.1. Prescripcions Generals

Diversos  circuits  poden trobar-se en el  mateix  tub o en el  mateix  compartiment  de canal  si  tots  els
conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada. 
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En cas de proximitat  de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques,  es disposaran de
manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas
de  proximitat  amb  conductes  de  calefacció,  d'aire  calent,  vapor  o  fum,  les  canalitzacions  elèctriques
s'establiran  de  manera  que  no  puguin  arribar  a  una  temperatura  perillosa  i,  per  tant  ,  es  mantindran
separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorifugades.

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a
condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin
les  disposicions  necessàries per  a  protegir  les canalitzacions elèctriques  contra  els  efectes  d'aquestes
condensacions.

Les canalitzacions hauran de estar a l'abast de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a
les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la convenient
identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions,
etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs,
envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra les
deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat.

Les  cobertes  tapes  o  envolupants,  comandaments  i  polsadores  de  maniobra  d'aparells  tals  com
mecanismes,  interruptors,  bases,  reguladors,  etc.  ,  instal·lats  en  els  locals  humits  o  mullats,  seran  de
material aïllant.

Els conductors per a totes les alimentacions elèctriques són de coure del tipus  RZ1-K (AS) 0.6/1kV, amb
coberta polioleofina termoestable.

9.2.  Prescripcions ITC-BT-52. Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recarrega 
de vehicles elèctrics.

1. Constitueix  l'objecte  d'aquesta  Instrucció  l'establiment  de  les  prescripcions  aplicables  a  les
instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

2. Les disposicions d'aquesta Instrucció s'aplicaran a les instal·lacions elèctriques incloses en l'àmbit
del  Reglament  electrotècnic  per  a  baixa  tensió  amb  independència  de  si  la  seva  titularitat  és
individual, col·lectiva o correspon a un gestor de càrregues, necessàries per a la recàrrega dels
vehicles elèctrics en llocs públics o privats, com ara: 

d) Aparcaments o estacionaments públics, gratuïts o de pagament, siguin de titularitat pública o
privada.

3. Esquemes d'instal·lació per a la recarrega de vehicles elèctrics. Instal·lació amb circuit o circuits
addicionals per a la recarrega de vehicle elèctric:
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Pedifici = (P1 + P2 + P3 + P4 )  + P5  (no s'instal·la l'SPL, Sistema de Protecció de la Línia General
de Alimentació).

5. Requisits generals de la instal·lació:

1. En els locals tancats d'edificis destinats a aparcaments o estacionaments col·lectius d'ús públic
o privat, es podrà realitzar l'operació de recàrrega de bateries sempre que aquesta operació es
realitzi  sense  despreniment  de  gasos  durant  la  recàrrega  i  que  aquests  locals  no  estiguin
classificats com a locals amb risc d'incendi o explosió segons la (ITC) BT-29. En el local on es
realitzi la recàrrega del vehicle elèctric es col·locarà un cartell reflectant al punt de recàrrega
que identifiqui que no està permesa la recàrrega de bateries amb despreniment de gasos.

2. Les estacions de recàrrega monofàsiques es repartiran de manera equilibrada entre les tres
fases del circuit de recàrrega col·lectiu. El nombre màxim d'estacions de recàrrega per cada
circuit de recàrrega col·lectiu indicat a la taula 2, s'ha calculat suposant que les estacions són
monofàsiques i d'una potència unitària de 3.680 W

3. El sistema d'il·luminació a la zona on estigui prevista la realització de la recàrrega de garantir
que durant les operacions i maniobres necessàries per a l'inici i acabament de la recàrrega hi
hagi un nivell  d'il·luminació horitzontal  mínima a nivell  de sòl  de 20 lux per a estacions de
recàrrega de exterior i de 50 lux per a estacions de recàrrega d'interior.

4. La caiguda de tensió màxima admissible en qualsevol circuit des del seu origen fins al punt de
recàrrega no serà superior al 5%. Els conductors utilitzats seran generalment de coure i la seva
secció no serà inferior a 2,5 mm 2, encara que podran ser d'alumini en instal·lacions diferents
dels habitatges o aparcaments col·lectius en edificis d'habitatges,  i  en aquest cas la secció
mínima serà de 4 mm 2.

5. Canalitzacions. Les canalitzacions necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega han
de complir els requeriments que s'estableixen en les diferents ITC del REBT en funció del tipus
de local on es vagi a fer la instal·lació (local de pública concurrència, local de característiques
especials, etc. ).

6. Punt de connexió.  El  punt  de connexió  haurà de situar al  costat  de la plaça a alimentar,  i
instal·lar-se de forma fixa en una envoltant.  L'alçada mínima d'instal·lació  de les preses de
corrent i connectors serà de 0,6 m sobre el nivell del sòl. Si l'estació de recàrrega està prevista
per a ús públic  l'alçada màxima serà de 1,2  m i  a les places destinades a persones amb
mobilitat reduïda, entre els 0,7 i 1,2 m.

7. Per garantir  la  interconnectivitat  del  vehicle elèctric als punts de recàrrega, per a potències
majors de 3,7 kW i menors o iguals de 22 kW dels punts de recàrrega de corrent altern estaran
equipats almenys amb bases o connectors del tipus 2. Per a potències majors de 22 kW dels
punts de recàrrega de corrent altern estaran equipats almenys amb connectors del tipus 2.

8. En el cas d'estacions de recàrrega monofàsiques de corrent altern potència menor o igual de
3,7 kW instal·lades en habitatges unifamiliars o en aparcaments per a edificis d'habitatges en
règim de propietat horitzontal del punt de recàrrega de corrent altern podrà estar equipat amb
qualsevol de les bases de presa de corrent o connectors indicats a la taula 3 de la ITC-BT-52.

9. Mesures de protecció contra contactes directes i  indirectes.  Les mesures generals per a la
protecció contra els contactes directes i indirectes seran les indicades en la (ITC) BT-24 tenint
en compte l'indicat a continuació. El circuit per a l'alimentació de les estacions de recàrrega de
vehicles elèctrics ha de disposar sempre de conductor de protecció, i la instal·lació general ha
de disposar de connexió a terra. En aquest tipus d'instal·lacions s'admetran exclusivament les
mesures  establertes  a  la  (ITC)  BT-24  contra  contactes  directes  segons  els  apartats  3.1,
protecció per aïllament de les parts actives, o 3.2, protecció per mitjà de barreres o envoltants,
així com les mesures protectores contra contactes indirectes segons els apartats 4.1, protecció
per tall automàtic de l'alimentació, 4.2, protecció per ocupació d'equips de la classe II o per
aïllament equivalent, o 4.5, protecció per separació elèctrica.

10. Qualsevol que sigui l'esquema utilitzat, la protecció de les instal·lacions dels equips
elèctrics  assegureu  mitjançant  dispositius  de  protecció  diferencial.  Cada  punt  de
connexió haurà de protegir-se individualment mitjançant un dispositiu de protecció diferencial de
corrent diferencial-residual assignada màxima de 30 mA, que podrà formar part de la instal·lació
fixa o estar dins el SAVE. A fi de garantir la selectivitat  la protecció diferencial instal·lada a
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l'origen del circuit de recàrrega col·lectiu serà selectiva o retardada amb la instal·lada aigües
avall. Els dispositius de protecció diferencial seran de classe A.

I totes les consideracions necessàries que apareguin en la present instrucció.

9.3.  Conductors aïllats sota tubs protectors

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, s'obtindrà
de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus d'instal·lació.

Per  a  l'execució  de  les  canalitzacions  sota  tubs  protectors,  es  tindran  en  compte  les  prescripcions
generals següents:

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de
les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.

- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat de
la protecció que proporcionen als conductors.

-  Els  tubs  aïllants  rígids  corbables  en  calent  podran  ser  ensamblats  entre  si  en  calent,  recobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles.
Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a la
UNE corresponent.

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en
trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades entre
dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després
de col·locats aquests.

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els
tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació.

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material aïllant i no
propagador  de  la  flama.  Si  són  metàl·liques  estaran  protegides  contra  la  corrosió.  Les  dimensions
d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que deguin contenir. La
seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40
mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels
tubs en les caixes de connexió, hauran de emprar-se premsaestopes o ràcords adequats.

- No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre.

9.4. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, armats,
proveïts d'aïllament i coberta. 

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions:

- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin
les cobertes dels mateixos.

- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes, els
punts  de  fixació  dels  mateixos  estaran  suficientment  pròxims.  La  distància  entre  dos  punts  de  fixació
successius, no excedirà de 0,40 metres.

- Quan els cables deguin disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació que s'efectuï la
mateixa,  s'utilitzaran  cables  armats.  En  cas  de  no  utilitzar  aquests  cables,  s'establirà  una  protecció
mecànica complementària sobre els mateixos.

- S'evitarà corbar els cables amb un ràdio massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma
UNE corresponent al cable utilitzat, aquest ràdio no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable.
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-  Els  creus  dels  cables  amb canalitzacions  no elèctriques  es  podran  efectuar  per  la  part  anterior  o
posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no
elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.

- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho
exigeixin,  utilitzant-se  a  aquesta  fi  caixes  o  altres  dispositius  adequats.  L'estanquitat  podrà  quedar
assegurada amb l'ajuda de premsaestopes.

- Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes
desmuntables  que  assegurin  alhora  la  continuïtat  de  la  protecció  mecànica  establerta,  l'aïllament  i  la
inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari.

9.5. Conductors aïllats en l'interior de buits de la construcció

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de protecció.

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció totalment construïts amb
materials incombustibles de resistència al foc RF-120 com a mínim.

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs,
parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre
dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d'aire. 

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva
dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb un
mínim de 20 mil·límetres.

Les parets que separin un buit  que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran
suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles.

S'evitaran en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels mateixos
en un nombre elevat o de petit ràdio de curvatura.

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les
parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.

Els entroncaments i  derivacions dels cables seran accessibles,  disposant-se per a ells les caixes de
derivació adequades.

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions,  fugides o condensacions d'aigua que puguin penetrar en
l'interior del  buit,  prestant  especial  atenció a la impermeabilitat  dels seus murs exteriors,  així  com a la
proximitat  de  canonades  de  conducció  de  líquids,  penetració  d'aigua  a  l'efectuar  la  neteja  de  sòls,
possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.

9.6. Conductors aïllats sota canals protectores

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, destinat
a  allotjar  conductors o  cables i  tancat  per  una tapa desmuntable.  Els  cables utilitzats  seran de tensió
assignada no inferior a 450/750 V.

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa
d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes tals com
interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc., sempre que es fixin d'acord amb
les instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de conductors en el seu interior i
connexions als mecanismes.

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques mínimes de
resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la penetració
d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de l'emplaçament al
que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques seran
conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085.

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a les
arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.
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Les canals amb conductivitat elèctrica deuen connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat elèctrica
quedarà convenientment assegurada.

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.

10. Protecció contra sobreintensitats

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en el mateix,
per a això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionada per a
les sobreintensitats previsibles.

Les sobreintensitats poden estar motivades per:

• Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran impedància

• Curtcircuits

• Descàrregues elèctriques atmosfèriques

a) Protecció contra sobrecàrregues:  El  límit  d'intensitat  de corrent  admissible en un conductor ha de
quedar en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar constituït
per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per tallacircuits fusibles calibrats
de característiques de funcionament adequades.

b)  Protecció  contra  curtcircuits:  En  l'origen  de  tot  circuit  s'establirà  un  dispositiu  de protecció  contra
curtcircuits la capacitat dels quals de tall estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-
se en el punt de la seva connexió. S'admet, no obstant, que quan es tracti de circuits derivats d'un principal,
cadascun  d'aquests  circuits  derivats  disposi  de  protecció  contra  sobrecàrregues,  mentre  que  un  sol
dispositiu general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats. S'admeten
com dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament
adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar.

La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. La norma
UNE 20.460-4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la norma UNE 20.460 -4-
43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalant en cada cas el seu emplaçament o
omissió.

11. Protecció contra sobretensions

11.1. Categories de les sobretensions

Les categories indiquen els valors de tensió suportada a l'ona de xoc de sobretensió que deuen tenir els
equips, determinant, al seu torn, el valor límit màxim de tensió residual que deuen permetre els diferents
dispositius de protecció de cada zona per a evitar el possible dany d'aquests equips.

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a impulsos, en
KV, segons la tensió nominal de la instal·lació.

 Tensió nominal instal·lació                                           Tensió suportada a impulsos 1,2/50
(KV)

 Sistemes III   Sistemes II                                              Categoria  IV   Categoria  III  
Categoria II   Categoria I

    230/400           230                                                  6                      4                  2,5                 1,5

    400/690                                                                  8                      6                   4                   2,5    

     1000     

Categoria I

S'aplica  als  equips  molt  sensibles  a  les  sobretensions  i  que  estan  destinats  a  ser  connectats  a  la
instal·lació elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc). En aquest cas, les mesures de
protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o entre la instal·lació fixa i els
equips, a fi de limitar les sobretensions a un nivell específic.
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Categoria II

S'aplica  als  equips  destinats  a  connectar-se  a  una instal·lació  elèctrica  fixa  (electrodomèstics,  eines
portàtils i altres equips similars).

Categoria III

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips per als quals
es  requereix  un  alt  nivell  de  fiabilitat  (armaris  de  distribució,  embarrats,  aparamenta:  interruptors,
seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus accessoris: cables, caixa de derivació, etc,
motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, màquines industrials, etc.

Categoria IV

S'aplica als equips i materials que es connecten en l'origen o molt pròxims a l'origen de la instal·lació,
aigües dalt del quadre de distribució (comptadors d'energia, aparells de telemesura, equips principals de
protecció contra sobreintensitats, etc).

11.2. Mesures per al control de les sobretensions

En el nostre cas, en ser circuits secundaris no han estat necessaris.

12. Protecció contra contactes directes i indirectes

12.1. Protecció contra contactes directes

12.1.1. Protecció per aïllament de les parts actives

Les parts actives hauran de estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-
lo. Les pintures, vernissos, laques i productes similars no es consideraran aïllaments suficients.

12.1.2. Protecció per mitjà de barreres o envolupants

Les  parts  actives  deuen  estar  situades  en  l'interior  de  les  envolupants  o  darrere  de  barreres  que
posseeixin, amb grau de protecció segons UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació
de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per a impedir que les
persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del
fet que les parts actives no deuen ser tocades voluntàriament.

Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, deuen
respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.

Les  barreres  o  envolupants  deuen  fixar-se  de  manera  segura  i  ésser  d'una  robustesa  i  durabilitat
suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en
les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes això no deu ser
possible més que:

- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;

-  o bé, després de llevar  la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes
envolupants,  no podent  ser  restablida la  tensió  fins a després de tornar  a  col·locar  les barreres o les
envolupants;

- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP
XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb
les parts actives.

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a completar altres mesures de protecció contra els
contactes directes.
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L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial assignada
de funcionament sigui inferior o igual a 30 Dt., es reconeix com mesura de protecció complementària en cas
de fallada d'altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris.

12.2. Protecció contra contactes indirectes

La  protecció  contra  contactes  indirectes  s'aconseguirà  mitjançant  "tall  automàtic  de  l'alimentació".
Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de
valor  suficient  es mantingui  durant  un temps tal  que  pugui  donar com resultat  un risc.  La tensió  límit
convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits.

Totes  les  masses  dels  equips  elèctrics  protegits  per  un  mateix  dispositiu  de  protecció,  deuen  ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de
cada generador o transformador deu posar-se a terra.

Es complirà la següent condició:

Ra x Ia = U

on:

- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.

- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu
de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual assignada.

- U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

13. Posades a terra

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o
disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per una
banda del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra
amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.

S'instal·la una xarxa de terres pel centre i una altra per informàtica. Ambdues estaran connectades a
través d'un separador d'espurnes per tal que les dues xarxes siguin equipotencials entre elles.

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions edificis i
superfície  pròxima del  terreny  no  apareguin  diferències de potencial  perilloses i  que,  al  mateix  temps,
permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra deuen ser tals que:

• El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i  de
funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.

• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment
des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

• La  solidesa  o  la  protecció  mecànica  quedi  assegurada  amb  independència  de  les  condicions
distingides d'influències externes.

• Contemplin  els  possibles  riscos  deguts  a  electròlisis  que  poguessin  afectar  a  altres  parts
metàl·liques.

13.1. Unions a terra

13.1.1. Preses de terra

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:

• barres, tubs
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• platines, conductors nus

• plaques

• anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions

• armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades

• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la
classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra deuen ser tals que la possible pèrdua
d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de
terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.

13.1.2. Conductors de terra

La secció  dels  conductors  de terra,  quan estiguin  enterrats,  hauran de estar  d'acord amb els  valors
indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció.

Tipus Protegit mecànicament  No protegit mecànicament

Protegit contra Igual a conductors 16 mm² Cu

la corrosió protecció aptat. 2.10.1.4. 16 mm² Acer Galvanitzat

No protegit contra  25 mm² Cu  25 mm² Cu

la corrosió  50 mm² Ferro 50 mm² Ferro

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolupant.

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra deu extremar-se la cura
perquè resultin elèctricament correctes. S'ha de tenir cura especialment que les connexions no danyin ni als
conductors ni als elèctrodes de terra.

13.1.3. Borns de posada a terra

En tota instal·lació de posada a terra deu preveure's un born principal de terra, al com deuen unir-se els
conductors següents:

• Els conductors de terra

• Els conductors de protecció

• Els conductors d'unió equipotencial principal

• Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris

Deu preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti amidar la
resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de
terra,  deu  ser  desmuntable  necessàriament  per  mitjà  d'un  útil,  ha  de  ser  mecànicament  segur  i  deu
assegurar la continuïtat elèctrica.

13.1.4. Conductors de protecció

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born
de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²)

Sf ≤ 16 Sf

16 < S f ≤ 35 16

Sf > 35 Sf/2
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En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d'alimentació seran
de coure amb una secció, almenys de:

• 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica

• 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica

Com conductors de protecció poden utilitzar-se:

• conductors en els cables multiconductors

• conductors aïllats o nus que posseeixin una envolupant comuna amb els conductors actius

• conductors separats nus o aïllats

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els
conductors de protecció no deuen ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

13.2. Conductors d’equipotencialitat

El conductor principal de equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del conductor
de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No obstant això, la seva secció pot
ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure.

La  unió  d'equipotencialitat  suplementària  pot  estar  assegurada,  bé  per  elements  conductors  no
desmuntables, tals com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors suplementaris, o per
combinació dels dos.

13.3. Resistència de les preses de terra

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte
superiors a:

• 24 V en local o emplaçament conductor

• 50 V en els altres casos.

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte superiors als
valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de tall
adequats al corrent de servei.

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del
terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a altre del terreny, i vària
també amb la profunditat.

14. Justificació de les mesures de seguretat adoptades

Per exigència del vigent “Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques” (R.D. 138/2011, de 4
de febrer), en particular la seva Instrucció MI.IF.12, apartat 3.4, per instal·lacions que utilitzen amoníac com
a refrigerant (R-717; grup L2), s'adoptaran els següents criteris de seguretat:

1. L'aparellatge  elèctric  en  sales  on  existeixin  equips  de  refrigeració  que  utilitzen  NH3  com  a
refrigerant  NO hauran de satisfer els requeriments de zones amb risc d'atmosfera explosiva ni
antideflagrant.

2. La sala de màquines específica (amb una càrrega de refrigerant superior a 10 kg), estarà equipada
amb un sistema de detecció de fuites d'NH3 que, en cas d'activar-se, actuarà sobre els interruptors
desconnectant  tots  els  circuits  elèctrics  que  accedeixin  a  l'interior  de  la  sala  de  màquines,  a
excepció de:

• Circuits d'alarma de tensió ≤ 24V.

• Circuits antideflagrants (EExd): enllumenat d'emergència i extractor de ventilació

Aquests interruptors estaran situats fora dela sala, en zona segura.
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3. La sala disposarà d'un sistema de ventilació forçada que es posarà en marxa a l'activar-se la senyal
del  detector  d'NH3. Serà del  tipus antideflagrant,  apte  per a atmosferes explosives.  En cas de
fallada del sistema de ventilació s'activarà una alarma al centre de vigilància permanent. Aquesta
alarma de seguretat disposarà d'alimentació segura, independent del subminsitrament normal (p.ex.
a través de bateries).

En aquestes  condicions  es tindrà  en compte que el  sistema d'alarmes i  seguretat  desconnectarà la
instal·lació elèctrica de la sala quant es detecti una concentració de gas del 2%, nivell molt inferior al LIE de
l'NH3 (15%).

Únicament  quedaran  en  servei  l'enllumenat  d'emergència  i  l'extractor  de  ventilació,  aparells  que
presentaran protecció “antideflagrant” EExd (emergència: EExd IIC T6; extractor: EExd IIB T5) i  podran
funcionar normalment en condicions d'atmosfera inflamable i/o explosiva.  Per a la instal·lació d'aquests
equips es tindran en compte les prescripcions de la Instrucció ITC.BT.29, apartat-7.

Les seves línies d'alimentació estaran formades per cables de coure 0,6/1kV armats amb corona de fils
d'acer galvanitzat, a mode de protecció mecànica.

En  quant  a  la  resta  d'instal·lació  elèctrica  de  la  sala  màquines  de  la  planta  frigorífica,  al  romandre
desconnectats en condicions de fuita de gas (possibilitat de presència d'atmosfera explosiva), podrà ser
NORMAL, de tipus industrial.

15. Normativa aplicable

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva ocupació i
la forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les següents disposicions:

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Fecsa-Endesa  Normes  Tècniques  particulars  relatives  a  les  instal·lacions  de  xarxa  i  a  les
instal·lacions d’enllaç

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció  9/2004,  de  10  de  maig:Certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies  reglamentàries
d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

R.D. 138/2011, de 4 de febrer “Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques” 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehicuols eléctricos.

16. Termini d'execució

El termini d'execució serà de 30 dies.
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17. Pressupost

El Pressupost d'Execució per Contracte per a coneixement de l'administració, incloent Seguretat i Salut i
Control de Qualitat amb IVA,  és de 19.946,41.- € (dinou mil nou-cents quaranta sis euros amb quaranta un
cèntims).

Barcelona, maig de 2017

Agustí Moseguí Giménez
Enginyer Industrial
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. Prevenció de riscos laborals

1.1. Introducció

La llei  31/1995,  de  8  de  novembre  de  1995,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals té  per  objecte  la
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Com llei estableix un marc legal a partir del com les normes reglamentàries aniran fixant i concretant els
aspectes més tècnics de les mesures preventives. 

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.

1.2. Drets i obligacions

1.2.1. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes
mesures  siguin  necessàries  per  a  la  protecció  de  la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors,  amb  les
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,  
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent i vigilància
de la salut. 

1.2.2. Principis de l'acció preventiva

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis generals:

1- Evitar els riscos

2- Avaluar els riscos que no es poden evitar

3- Combatre els riscos a l'origen

4- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball ,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals en el treball.

5- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual

6- Donar les degudes instruccions als treballadors

7- Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

8- Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.
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1.2.3. Avaluació dels riscos

L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos per
a la seguretat  i  la  salut  dels treballadors,  que es realitzarà,  amb caràcter general,  tenint  en compte la
naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació
deurà fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball,  de les substàncies o preparats químics i  de
l'acondicionament dels llocs de treball.

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:

 Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.

 Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la qual van ser
concebuts o a les seves possibilitats.

 Negligència  en  el  maneig  i  conservació  de  les  màquines  i  instal·lacions.  Control  deficient  en
l'explotació.

 Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

 Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en els
següents punts:

 Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la seva
manera de funcionament.

 La lubricació  deficient  condueix  a  un desgast  prematur  pel  que els  punts de greixatge
manual han de ser greixats regularment.

 Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.

 El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per
això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.

 Pot haver riscos mecànics que es derivin  fonamentalment dels diversos moviments que
realitzin les distintes parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari

 Entre  en  contacte  amb alguna part  de  la  màquina  o  ser  atrapat  entre  ella  i  qualsevol
estructura fixa o material.

 Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.

 Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.

 Ser copejat per altres materials projectats per la màquina. 

 Pot  haver  riscos  no mecànics  tals  com els  derivats  de la  utilització  d'energia  elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.

 Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

 Moviments  de  rotació.  Són  aquells  moviments  sobre  un  eix  amb  independència  de  la
inclinació del mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:

 Elements  considerats  aïlladament  tals  com  arbres  de  transmissió,  vàstegs,
broques, acoblaments.

 Punts d’atrapament  entre  engranatges i  eixos  girant  i  altres fixes o dotades de
desplaçament lateral a elles.

 Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa en el lloc on la peça dotada
d'aquest tipus de moviment s'aproxima a altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa

 Moviments de translació i rotació. Les connexions de biel·les i vàstegs amb rodes i volants
són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.

 Moviments d'oscil·lació Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendul·lar generen
punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
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Les activitats de prevenció deuran ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència
dels controls periòdics prevists en l'apartat anterior, la seva inadequació a les fins de protecció requerits.

1.2.4. Equips de treball i mitjos de protecció

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels
treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que:

 La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.

 Els  treballs  de  reparació,  transformació,  manteniment  o  conservació  siguin  realitzats  pels
treballadors específicament capacitats per a això.

L'empresari  deurà  proporcionar  als  seus  treballadors  equips  de  protecció  individual  adequats  per  a
l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos.

1.2.5. Informació, consulta i participació dels treballadors

L'empresari  adoptarà  les  mesures  adequades  perquè  els  treballadors  rebin  totes  les  informacions
necessàries en relació amb:

 Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

 Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els  treballadors  tindran  dret  a  efectuar  propostes  a  l'empresari,  així  com als  òrgans competents  en
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els llocs de
treball, en matèria de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de
treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

1.2.6. Formació dels treballadors

L'empresari deurà garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada,
en matèria preventiva.

1.2.7. Mesures d'emergència

L'empresari  tenint en compte la grandària i  l'activitat  de l'empresa, així com la possible presència de
persones alienes a la mateixa, deurà analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures
necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per
a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau,
el seu correcte funcionament.

1.2.8. Risc greu i imminent

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l'empresari
estarà obligat a:

 Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les
mesures adoptades en matèria de protecció.

 Donar  les  instruccions  necessàries  perquè,  en  cas  de  perill  greu,  imminent  i  inevitable,  els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels
seus  coneixements  i  dels  mitjans  tècnics  llocs  a  la  seva  disposició,  d'adoptar  les  mesures
necessàries per a evitar les conseqüències d'aquest perill.

1.2.9. Vigilància de la salut

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció
dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves que causin les
menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.
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1.2.10. Documentació

L'empresari deurà elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:

 Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.

 Mesures de protecció i prevenció a adoptar.

 Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.

 Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.

 Relació  d'accidents  de  treball  i  malalties  professionals  que  hagin  causat  al  treballador  una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.

1.2.11. Coordinació d'activitats empresarials

Quan en  un  mateix  centre  de  treball  desenvolupin  activitats  treballadors  de  dues  o  més  empreses,
aquestes deuran cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

1.2.12. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos

L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció
dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos
aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin específicament
sensibles als riscos derivats del treball.

1.2.13. Protecció de la maternitat

L'avaluació  dels  riscos  deurà  comprendre  la  determinació  de  la  naturalesa,  el  grau  i  la  durada  de
l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o condicions de
treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau , les
mesures necessàries per a evitar l'exposició a aquest risc.

1.2.14. Protecció dels menors

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació
important de les seves condicions de treball, l'empresari deurà efectuar una avaluació dels llocs de treball a
ocupar pels mateixos,  a fi  de determinar la naturalesa,  el grau i  la  durada de la seva exposició,  tenint
especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per a
avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

1.2.15. Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball temporal

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats per
empreses de treball temporal, deuran gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de seguretat i salut
que els restants treballadors de l'empresa en la qual presten els seus serveis.

1.2.16. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos

Correspon a cada treballador vetllar,  segons les seves possibilitats i  mitjançant el  compliment de les
mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i
per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus
actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en
particular:
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 Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells,
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els
quals desenvolupin la seva activitat.

 Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

 Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

 Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.

1.3. Serveis de prevenció

1.3.1. Protecció i prevenció de riscos professionals

En  compliment  del  deure  prevenció  de  riscos  professionals,  l'empresari  designarà  un  o  diversos
treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei
amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

Els treballadors designats deuran tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i
ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats
els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors,  l'empresari  podrà assumir  personalment les funcions
assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat  en el centre de
treball i tingui capacitat necessària.

L'empresari  que no hagués concertat el Servei  de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a
l'empresa deurà sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa.

1.3.2. Serveis de prevenció

Si  la  designació  d'un  o  diversos  treballadors  fos  insuficient  per  a  la  realització  de  les  activitats  de
prevenció, en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors o de la
perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari deurà recórrer a un o diversos serveis de prevenció
propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.

S'entendrà com servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les
activitats  preventives  a  fi  de  garantir  l'adequada  protecció  de  la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors,
assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de
representació especialitzats.

1.4. Consulta i  participació dels treballadors

1.4.1. Consulta dels treballadors

L'empresari deurà consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives
a:

 La planificació i l'organització del treball en l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot el
relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels
treballadors.

 L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos
professionals en l'empresa, inclosa la designació dels treballadors encarregats d'aquestes activitats
o el recurs a un servei de prevenció extern.

 La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència.

 El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.
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1.4.2. Drets de participació i representació

Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de
riscos en el treball.

En les empreses o centres de treball que contin amb sis o més treballadors, la participació d'aquests es
canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada.

1.4.3. Delegats de prevenció

Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria
de  prevenció  de  riscos  en  el  treball.  Seran  designats  per  i  entre  els  representants  del  personal,
conformement a la següent escala:

 De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció

 De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció

 De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció

 De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció

 De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció

 De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció

 De 4001 des d'ara: 8 Delegats de Prevenció.

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. En les
empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre
els Delegats de Personal.

2. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

2.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentàries les quals fixaran i concretaran els
aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i
la salut en els llocs de treball, de manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.

Per tot l'exposat, el Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1.997 estableix les disposicions mínimes de
seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com a tals les àrees del centre de treball
edificades o no, en les quals els treballadors deguin romandre o a les que puguin accedir en raó del seu
treball, sense incloure les obres de construcció temporals o mòbils.

2.2. Obligacions de l'empresari

L'empresari deurà adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

En qualsevol cas, els llocs de treball deuran complir les disposicions mínimes establertes en el present
Reial  decret  quant  a  les  seves  condicions  constructives,  ordre,  neteja  i  manteniment,  senyalització,
instal·lacions  de  servei  o  protecció,  condicions  ambientals,  il·luminació,  serveis  higiènics  i  locals  de
descans, i material i locals de primers auxilis.
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2.2.1. Condicions constructives

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball  deuran oferir seguretat enfront dels
riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o caigudes de materials sobre els
treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de continuïtat, de
material consistent, no relliscós o susceptible de ser-lo amb l'ús i de fàcil neteja, les parets seran llises,
guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i els sostres deuran protegir
als treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el control de les
situacions  d'emergència,  especialment  en  cas  d'incendi,  i  possibilitar,  quan  sigui  necessari,  la  ràpida  i
segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (fonamentació, pilars, forjats, murs i escales) deuran tenir la
solidesa i resistència necessàries per a suportar les càrregues o esforços que siguin sotmesos.

Les dimensions dels locals de treball deuran permetre que els treballadors realitzin el seu treball sense
riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, adoptant una superfície
lliure superior a 2 m² per treballador un volum major a 10 m3 per treballador i una altura mínima des del pis
al  sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball  en les quals existeixi  risc  de caiguda, de caiguda
d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, deuran estar clarament senyalitzades.

El  sòl  deurà ser  fix,  estable  i  no relliscós,  sense irregularitats  ni  pendents perillosos.  Les obertures,
desnivells i les escales es protegiran mitjançant baranes de 90 cm d'altura.

Els treballadors deuran poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura tancament, ajustament
o fixació de finestres, i en qualsevol situació no suposaran un risc per a aquests.

Les vies de circulació deuran poder utilitzar-se conforme al seu ús previst,  de forma fàcil  i  amb total
seguretat. L'amplària mínima de les portes exteriors i dels passadissos serà de 100 cm.

Les portes transparents deuran tenir  una senyalització  a l'altura de la vista i  deuran estar protegides
contra el trencament.

Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sinó sobre descansos
d'amplària almenys igual a la d'aquells.

Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforats l'obertura
màxima dels intersticis serà de 8 mm. El pendent de les rampes variarà entre un 8 i  12 %. L'amplària
mínima serà de 55 cm per a les escales de servei i de 1 m. per a les d'ús general. 

Cas  d'utilitzar  escales  de  mà,  aquestes  tindran  la  resistència  i  els  elements  de  suport  i  subjecció
necessaris  perquè  la  seva  utilització  en  les  condicions  requerides  no  suposi  un  risc  de  caiguda,  per
trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m
d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb l'horitzontal,  els seus travessers deuran
perllongar-se  almenys  1  m  sobre  la  zona  a  accedir,  l'ascens,  descens  i  els  treballs  des  d'escales
s'efectuaran enfront de les mateixes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl, que
requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza
cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.

Les vies i sortides d'evacuació deuran romandre expeditas i desembocaran en l'exterior. El nombre, la
distribució i les dimensions de les vies deuran estar dimensionades per a poder evacuar tots els llocs de
treball ràpidament, dotant d'enllumenat d'emergència aquelles que ho requereixin.

La instal·lació elèctrica no deurà comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran tots
els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i  es dotarà als conductors i  resta de aparamenta
elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat. 

Per a evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de
les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador interposició d'obstacles i/o barreres (armaris
per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.

Per  a  evitar  el  contacte  elèctric  indirecte  s'utilitzarà  el  sistema  de  posada  a  terra  de  les  masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics,  línies d'enllaç amb terra i
elèctrodes artificials) i  dispositius de tall  per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat
adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials).
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2.2.2. Ordre, neteja i manteniment. senyalització

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, especialment , les sortides i vies
de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran romandre lliures d'obstacles.

Les característiques dels sòls, sostres i parets seran tals que permetin aquesta neteja i manteniment.
S'eliminaran amb rapidesa els desaprofitaments, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i
altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, deuran ser objecte d'un manteniment periòdic.

2.2.3. Condicions ambientals

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no deu suposar un risc per a la seguretat i la
salut dels treballadors.

En els locals de treball tancats deuran complir-se les condicions següents:

- La temperatura dels  locals  on es realitzin  treballs  sedentaris  propis  d'oficines o  similars  estarà
compresa entre 17 i 27 ºC. En els locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre
14 i 25 ºC

- La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte en els locals on existeixin
riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà el 50 per 100

- Els  treballadors  no deuran  estar  exposats  de  forma freqüent  o  continuada a corrents  d'aire  la
velocitat del qual excedeixi els següents límits:

4. Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s

5. Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s

6. Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s

 La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m3 d'aire net per hora i treballador en
el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m3 en
els casos restants.

 S'evitaran les olors desagradables.

2.2.4. Il·luminació

La il·luminació serà natural amb portes i finestres de vidre, completant-se amb il·luminació artificial en les
hores de visibilitat  deficient.  Els llocs de treball  duran a més punts de llum individuals,  amb la finalitat
d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'il·luminació mínims establerts (lux) són els següents:

 Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux

 Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux

 Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux.

 Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux.

 Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux.

 Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux.

 Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux.

 Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux.

 La il·luminació  anteriorment  especificada deurà posseir  una uniformitat  adequada,  mitjançant  la
distribució  uniforme  de  lluminàries,  evitant-se  els  enlluernaments  directes  per  equips  d'alta
luminància.

S'instal·larà  a més el  corresponent  enllumenat d'emergència  i  senyalització  amb la  finalitat  de poder
il·luminar les vies d'evacuació en cas de fallada de l'enllumenat general.
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2.2.5. Serveis higiènics i locals de descans

En el local es disposarà d'aigua potable a bastament i fàcilment accessible pels treballadors.

Es disposaran vestuaris quan els treballadors deguin dur roba especial de treball proveïts de seients i
d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per a guardar la roba i el calçat. Si els
vestuaris no fossin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per a col·locar la roba.

Existiran condícies amb miralls, excusats amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos
amb aigua corrent,  calenta si és necessari,  sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb
garanties  higièniques.  Disposaran  a  més  de  dutxes  d'aigua  corrent,  calenta  i  freda,  quan  es  realitzin
habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. Duran enrajolats els paraments
fins a una altura de 2 m. del sòl, amb rajola ceràmica esmaltat de color blanc. El terasso serà continu i
impermeable, format per lloses de gres rugós antilliscant.

Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre durant
aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.

2.2.6. Material i locals de primers auxilis

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que deurà ser adequat,
quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos que estiguin exposats.

Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que contindrà
en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gases estèrils, cotó hidròfil,
borsa d'aigua torniquet,  guants esterilitzats  i  d'un sol  ús,  xeringues,  bullidor,  agulles,  termòmetre clínic,
gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i benes. 

3. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

3.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les  normes reglamentàries les quals fixaran les mesures
mínimes que han de adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les
destinades a garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut,
sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través de mitjans tècnics de protecció
col·lectiva.

Per tot l'exposat, el Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1.997 estableix les disposicions mínimes en
matèria  de  senyalització  de  seguretat  i  de  salut  en  el  treball,  entenent  com  a  tals  aquelles
senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un
senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.

3.2. Obligació general de l'empresari

L'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a
utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en
compte:

 Les característiques del senyal

 Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se

 L'extensió de la zona a cobrir

 El nombre de treballadors afectats.
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Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de persones,
xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries inflamables, tòxiques,
corrosives  o  risc  biològic,  podrà  optar-se  per  un  senyal  d'advertiment  de  forma  triangular,  amb  un
pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores negres.

Les vies de circulació de vehicles deuran estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues de
color blanc o groc.

Els equips de protecció contra incendis deuran ser de color vermell.

La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de salvament o
socors (farmaciola portàtil)  es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un
pictograma característic de color blanc sobre fons verd.

La senyalització dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació de perill i de la
consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es realitzarà
mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal.

Els mitjans i dispositius de senyalització deuran ser netejats, mantinguts i verificats regularment.

4. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball

4.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les  normes reglamentàries les quals fixaran les mesures
mínimes que han de adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les
destinades a  garantir  que de la  presència  o  utilització  dels  equips  de  treball  posats  a  disposició  dels
treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.

Per tot l'exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les disposicions mínimes
de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball , entenent com a tals
qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.

4.2. Obligació general de l'empresari

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a la disposició
dels treballadors siguin adequats al treball que degui realitzar-se i convenientment adaptats al mateix, de
manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar aquests equips.

Deurà utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui
d'aplicació.

Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari deurà tenir en compte els següents factors:

 Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar

 Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball

 Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es
conservin  durant  tot  el  temps  d'utilització  en  unes  condicions  adequades.  Totes  les  operacions  de
manteniment,  ajustament,  desbloquejo,  revisió  o  reparació  dels  equips  de treball  es  realitzarà  després
d'haver  parat  o  desconnectat  l'equip.  Aquestes  operacions  deuran  ser  encomanades  al  personal
especialment capacitat per a això. 

L'empresari  deurà garantir  que els treballadors rebin  una formació i  informació adequades als riscos
derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, deurà contenir, com a
mínim , les indicacions relatives a:
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 Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les instruccions
del  fabricant,  així  com  les  situacions  o  formes  d'utilització  anormals  i  perilloses  que  puguin
preveure's.

 Les conclusions que, si escau , es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels
equips de treball.

4.2.1. Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball

Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat deuran ser
clarament  visibles  i  identificables  i  no  deuran  implicar  riscos  com  a  conseqüència  d'una  manipulació
involuntària.

Cada equip de treball deurà estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva desocupada total
en condicions de seguretat.

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions deurà estar proveït de
dispositius de protecció adequats a aquests riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de
pols  deurà  estar  proveït  de  dispositius  adequats  de  captació  o  extracció  prop  de  la  font  emissora
corresponent.

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.

Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic,
deuran anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball deuran estar adequadament il·luminades
en funció de les tasques que deguin realitzar-se.

Les parts d'un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt baixes deuran estar protegides
quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.

Tot equip de treball deurà ser adequat per a protegir als treballadors exposats contra el risc de contacte
directe o indirecte de l'electricitat i els quals comportin risc per soroll, vibracions o radiacions deurà disposar
de les proteccions o dispositius adequats per a limitar, en la mesura del possible, la generació i propagació
d'aquests agents físics.

Les eines manuals deuran estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus elements
deurà ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.

La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions facilitades
pel fabricant, comprovant-se abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i condicions d'ús són
les adequades.

Deuran prendre's les mesures necessàries per a evitar el atrapament del cabell, robes de treball o altres
objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues, sobrepresions,
velocitats o tensions excessives.

4.2.2. Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils

Els equips amb treballadors transportats deuran evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i el
aprisonament per les mateixes.  Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi  que
l'equip de treball inclini més d'una cambra de tornada o una estructura que garanteixi un espai suficient al
voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'una cambra de tornada. No es
requeriran aquestes estructures de protecció  quan l'equip  de treball  es trobi  estabilitzat  durant  la  seva
ocupació.

Els  carretons  elevadors  deuran  estar  condicionades  mitjançant  la  instal·lació  d'una  cabina  per  al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en cas de
bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i  determinades parts d'aquest carretó i una
estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions. 
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Els equips de treball automotores deuran contar amb dispositius de frenat i desocupada, amb dispositius
per a garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertiment. En qualsevol cas, la
seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica.

4.2.3. Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a elevació de 
càrregues

Deuran estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que deguin aixecar i les tensions induïdes en
els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats amb limitador
del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de limitadors d'altura i del pes,
els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran
limitats a una distància de 1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de final de carrera elèctrics.

Deurà figurar clarament la càrrega nominal.

Deuran instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se solti o es desviï
involuntàriament  de  forma  perillosa.  En  qualsevol  cas,  s'evitarà  la  presència  de  treballadors  sota  les
càrregues suspeses.  Cas d'anar  equipades amb cabines  per  a  treballadors  deurà evitar-se  la  caiguda
d'aquestes, la seva aixafada o xoc.

Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim de
vents superiors als 60 km/h.

4.2.4. Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de terres i
maquinària pesada en general

Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a avant i de reculada,
servofrens, fre de mà botzina automàtica de reculada, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat
antibolcada  i antiimpactes i un extintor.

Es prohibeix treballar o romandre dintre del ràdio d'acció de la maquinària de moviment de terres, per a
evitar els riscos per atropellament 

Durant el temps de desocupada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill",
per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant l'engegada.

Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà
auxili per mitjà de les botzines. Possiblement el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà
fora de la màquina sense tocar, alhora, la màquina i el terreny.

Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment (la
ganiveta, cassó, etc.), posat el fre de mà i parat el motor extraient la clau de contacte per a evitar els riscos
per fallades del sistema hidràulic.

Les passarel·les i esglaons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i oli,
per a evitar els riscos de caiguda.

Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per a evitar els
riscos de caigudes o d'atropellaments 

S'instal·laran  topalls  de  seguretat  de  fi  de  recorregut,  davant  la  coronación  dels  corts  (talusos  o
terraplens) als quals deu aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per a evitar els
riscos per caiguda de la màquina.

Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderolas i senyals normalitzats de
tràfic.

Es prohibeix  l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació (com norma general).

No es deu fumar quan s'abasteixi  de combustible la màquina,  doncs podria inflamar-se.  AL realitzar
aquesta tasca el motor deurà romandre desocupat.

Es prohibeix  realitzar treballs en un ràdio de 10 m entorn a les màquines de clava, en prevenció de cops i
atropellaments.

B47_ANNEX I - Estudi de Seguretat i Salut.odt 12 de 23



MOSE Serveis B08_Inst_Ed_Glòries
d'Enginyeria, S.L.P.U

Les cintes transportadores estaran dotades de passadís lateral de visita de 60 cm d'amplària i baranes de
protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades de guies antidesprendiments d'objectes per desbordi
de  materials.  Sota  les  cintes,  en  tot  el  seu  recorregut,  s'instal·laran  safates  de  recollida  d'objectes
despresos.

Els compressors seran dels cridats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el nivell de soroll. La zona
dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un ràdio de 4 m. Les mànegues estaran
en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir un rebentada.

Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en
prevenció  de  lesions  per  permanència  continuada  rebent  vibracions.  Els  pisons  mecànics  es  guiaran
avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per a realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa
elàstica  de  protecció  de  cintura,  canelleres  bé  ajustades,  botes  de  seguretat,  cascos  antisoroll  i  una
mascareta amb filtre mecànic recanviable.

4.2.5. Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors elèctrics
estaran protegits per la carcassa.

Les quals tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.

Les  quals  s'utilitzin  en  ambients  inflamables  o  explosius  estaran  protegides  mitjançant  carcasses
antideflagrants. Es prohibeix  la utilització de màquines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs
tancats o de ventilació insuficient.

Es prohibeix  treballar sobre llocs entollats, per a evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.

Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.

En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.

Les taules de serra circular,  talladores de material ceràmic i  serres de disc manual no se situaran a
distàncies  inferiors  a  tres  metres  de la  vora  dels  forjats,  amb l'excepció  dels  quals  estiguin  clarament
protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc). En cap concepte es retirarà la protecció del disc de
cort, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, es
deuran extreure els claus o parts metàl·liques clavades en l'element a tallar.

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, es deurà verificar que no hi ha ningú a l'altre
costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de maó buit  i  s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir.

Per a la utilització dels trepants portàtils i regatadores elèctriques es triaran sempre les broques i discos
adequats  al  material  a  trepar,  s'evitarà  realitzar  trepants  en  una  sola  maniobra  i  trepants  o  regates
inclinades a pols i es tractarà no rescalfar les broques i discos.

Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i allisadors mecàniques tindran el manillar de
maneig i  control  revestit  de material  aïllant  i  estaran dotades de cercle de protecció antiatrapaments o
abrasions.

En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà mascareta del soldar o pantalla de mà, no es
mirarà directament a l'arc  voltaic,  no es tocaran les peces recentment soldades,  se soldarà en un lloc
ventilat,  es  verificarà  la  inexistència  de  persones  en  l'entorn  vertical  de  lloc  de  treball,  no  es  deixarà
directament la pinça en el sòl o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a executar i
se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de
pluges.

En  la  soldadura  oxiacetilènica  (oxitall)  no  es  barrejaran  ampolles  de  gasos  distints,  aquestes  es
transportaran  sobre  bats  engabiades  en  posició  vertical  i  lligades,  no  se  situaran  al  sol  ni  en  posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antirretroces de la flama. Si es desprenen pintures es
treballarà amb mascareta protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.
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5. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

5.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció
de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les  normes reglamentàries les quals fixaran les mesures
mínimes que han de adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors.  Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.

Per  tot  l'exposat,  el  Reial  decret  1627/1997 de  24  d'Octubre  de  1.997  estableix  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com a tals qualsevol obra, pública o
privada, en la qual s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.

L'obra en projecte referent a l'Execució  d'una Edificació d'ús Industrial o Comercial es troba inclosa en
l'Annex I d'aquesta legislació, amb la classificació a) Excavació, b) Moviment de terres, c) Construcció,
d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, i) Acondicionament o instal·lació, l) Treballs de
pintura i de neteja i m) Sanejament.

Al tractar-se d'una obra amb les següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 75 milions de pessetes.

b) La durada distingida és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20
treballadors simultàniament.

c) El  volum de  mà d'obra  distingida,  entenent  per  tal  la  suma dels  dies  de  treball  del  total  dels
treballadors en l'obra, és inferior a 500

Per tot l'indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori un  estudi
bàsic  de  seguretat  i  salut.  Cas  de  superar-se  alguna  de  les  condicions  citades  anteriorment  deurà
realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut.

5.2. Estudi bàsic de seguretat i salut

5.2.1. Riscos mes freqüents en les obres de construcció

Els Oficis més comuns en les obres de construcció són els següents:

 Moviment de terres. Excavació de pous i rases

 Farciment de terres

 Encofrats

 Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra

 Treballs de manipulació del formigó

 Muntatge d'estructura metàl·lica

 Muntatge de prefabricats

 Ofici de paleta

 Cobertes

 Enrajolats

 Esquerdejats i arrebossats

 Sòls amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables

 Fusteria de fusta, metàl·lica i serralleria

 Muntatge de vidre

 Pintura i envernissats
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 Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra

 Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat

 Instal·lació d'antenes i parallamps

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació:

 Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús adequat, per variació
de la humitat del terreny, etc)

 Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general

 Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de terres

 Caigudes al mateix o distint nivell de persones, materials i útils

 Els derivats dels treballs polsegossos

 Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc)

 Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal al caminar o treballar sobre els fons  de les
bigues, trepitjades sobre objectes punxents, etc.

 Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.

 Corts i ferides en mans i peus, aixafades, ensopegades i torçadures al caminar sobre les armadures

  Enfonsaments, trencament o rebentada d'encofrats, fallades d’entibaciones

 Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

 Els derivats del trencament fortuït de les planxes de vidre

 Cossos estranys en els ulls, etc.

 Agressió per soroll i vibracions en tot el cos

 Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja

 Agressió mecànica per projecció de partícules

 Cops

 Corts per objectes i/o eines

 Incendi i explosions

 Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos

 Càrrega de treball física

 Deficient il·luminació

 Efecte psico-fisiològic d'horaris i torn

5.2.2. Mesures preventives de caràcter general

S'establiran al  llarg de l'obra rètols  divulgatius i  senyalització  dels riscos (vol,  atropellament,  col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així com les
mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús obligatori
de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).

S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material  i  útils  (ferralla,  perfileria metàl·lica,  peces
prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric, aparells
sanitaris, canonades, aparells de calefacció i climatització, etc).

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de protecció
personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus, casc de protecció
per al cap i cinturó de seguretat.

B47_ANNEX I - Estudi de Seguretat i Salut.odt 15 de 23



MOSE Serveis B08_Inst_Ed_Glòries
d'Enginyeria, S.L.P.U

El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i es
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.

El transport d'elements pesats (sacs de aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.

Les bastides sobre borriquetes, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària
no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes
de materials, banyeres, etc.

Es  tendiran  cables  de  seguretat  amarrats  a  elements  estructurals  sòlids  en  els  quals  enganxar  el
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.

La distribució de màquines, equips i  materials en els locals de treball  serà l'adequada, delimitant  les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, etc.

L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició inestable.

S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació descens o transport, així com un ritme massa alt de
treball.

Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

Es recomana evitar els fanguers, en prevenció d'accidents 

Es  deu  seleccionar  l'eina  correcta  per  al  treball  a  realitzar,  mantenint-la  en  bon  estat  i  ús  correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

La il·luminació per a desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.

És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles quantitats
d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres. Es protegirà al treballador de
vents mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba de treball es xopi de líquids evaporables.

Si el treballador sofrís estrès tèrmic es han de modificar les condicions de treball,  amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al treballador
de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients.

L'aport alimentari calòric deu ser suficient per a compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.

Per a evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de
les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres (armaris
per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.

Per  a  evitar  el  contacte  elèctric  indirecte  s'utilitzarà  el  sistema  de  posada  a  terra  de  les  masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de
defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i resistència de terra de
la instal·lació provisional).

Les vies i sortides d'emergència deuran romandre expeditas i desembocar el més directament possible en
una zona de seguretat.

El nombre, la distribució i  les dimensions de les vies i  sortides d'emergència dependran de l'ús, dels
equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com el nombre màxim de persones que puguin estar
presents en ells.

En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació
deuran estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per
personal amb la suficient formació per a això.

5.2.3. Mesures preventives de caràcter particular per a cada ofici

Moviment de terres. Excavació de pous i rases
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Abans de l'inici  dels treballs, s'inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny.

Es prohibirà l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de l'excavació, per a
evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més mitjançant una línia aquesta
distància de seguretat.

S'eliminaran tots les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació ofereixin el risc de
despreniment.

La maquinària estarà dotada d'esglaons i  agafador per a pujar o baixar  de la cabina de control.  No
s'utilitzarà com suport per a pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i pelafangs.

Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats.

S'utilitzaran xarxes tibants o mallasso electrosoldat situades sobre els talusos, amb un solapament mínim
de 2 m.

La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior als
3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.

Es conservaran els camins de circulació interna cobrint  sots, eliminant blandons i compactant mitjançant
zahorres.

L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior
del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants.

Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., es entibarà (o encamisarà) el perímetre en
prevenció d'esfondraments 

S'efectuarà l'acovardeixi immediat de les aigües que afloren (o cauen) en l'interior de les rases, per a
evitar que s'alteri l'estabilitat dels talusos.

En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents condicions:

Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra
dels cables, abans de realitzar els treballs.

La línia elèctrica que afecta a l'obra serà desviada del seu actual traçat al limiti marcat en els plànols.

La distància de seguretat pel que fa a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m.,, en
zones accessibles durant la construcció.

Es prohibeix  la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la línia
elèctrica.

Farciment de terres

Es prohibeix  el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients
existents en l'interior.

Es  regaran  periòdicament  els  talls,  les  càrregues  i  caixes  de  camió,  per  a  evitar  les  polsegueres.
Especialment si es deu conduir per vies públiques, carrers i carreteres.

S'instal·larà,  en  la  vora  dels  terraplens  d'abocament  sòlids  topalls  de  limitació  de  recorregut  per  a
l'abocament en reculada.

Es prohibeix  la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. entorn de les compactadores i
apisonadores en funcionament. 

Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de
bolcada.

Encofrats.

Es prohibeix  la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat
de taulons,  puntales i  ferralla; igualment es procedirà durant l'elevació de biguetes, nervis,  armadures,
pilars, bovedilles, etc.
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L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.

S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts de lloses horitzontals, per a impedir la caiguda al buit
de les persones.

Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos.

Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjançant la ubicació de
xarxes de protecció.

Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa,
evitant-se les altures de les piles superiors al 1'50 m.

S'efectuarà  un  escombrat  diari  de  puntes,  filferros  i  retallades  de ferralla  entorn  del  banc  (o  bancs,
borriquets, etc.) de treball 

Es prohibeix grimpar per les armadures en qualsevol cas.

Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals, sense abans estar correctament instal·lades les xarxes
de protecció.

S'evitarà en tant que sigui possible, caminar pels fons dels encofrats de jàsseres o bigues.

Treballs de manipulació del formigó.

S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de bolcades.

Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta.

Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entubacions.

La  canonada de  la  bomba de  formigonat,  es  donarà  suport  sobre  cavallets,  arriostrant-se  les  parts
susceptibles de moviment.

Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació que es formigona, s'establiran plataformes de
treball mòbils formades per un mínim de tres taulons, que es disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa
o sabata.

El formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de " castellets de formigonat" 

En el moment en el qual el forjat ho permeti, s'hissarà entorn dels buits el peto definitiu de fàbrica, en
prevenció de caigudes al buit. 

Es prohibeix  transitar trepitjant directament sobre les bovedilles (ceràmiques o de formigó), en prevenció
de caigudes a distint nivell.

Muntatge d'estructura metàl·lica.

Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de càrregues establint capes fins a
una altura no superior al 1'50 m.

Una  vegada  muntada  la  "primera  altura"  de  pilars,  s’estendran  sota  aquesta  xarxes  horitzontals  de
seguretat. 

Es prohibeix  elevar una nova altura, sense que en la immediat  inferior s’hagin conclòs els cordons de
soldadura.

Les  operacions  de  soldadura  en  altura,  es  realitzaran  des  de  l'interior  d'una  guindola  de  soldador,
proveïda d'una barana perimetral de 1 m. d'altura formada per passamans, barra intermèdia i  sòcol.  El
soldador, a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, o a argolles soldades a aquest
efecte en la perfileria.

Es prohibeix  la permanència d'operaris dintre del ràdio d'acció de càrregues suspeses.
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Es prohibeix  la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.

Es prohibeix  grimpar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el
cinturó de seguretat.

L'ascens o  descens a/o  d'un  nivell  superior,  es  realitzarà  mitjançant  una  escala  de mà proveïda  de
sabates antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m.
l'altura de desembarcament 

El risc de caiguda a el buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca (o de safata).

Muntatge de prefabricats.

El risc de caiguda des d'altura, s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat des
de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per passamans,
llistó intermedi i sòcol de 15 cm., sobre bastides (metàl·lics, tubulars de borriquetes).

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc de desplomi.

Els prefabricats s'apilaran en posició horitzontal sobre dorments amatents per capes de tal forma que no
danyin els elements d'enganxament per al seu hissat.

 Es paralitzarà la labor d'instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 Km/h.

Ofici de paleta.

Els  grans  buits  (patis)  es  cobriran  amb  una  xarxa  horitzontal  instal·lada  alternativament  cada  dues
plantes, per a la prevenció de caigudes.

Es prohibeix  concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L'apilament de palets, es realitzarà
pròxim a cada pilar, per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.

Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a aquest efecte,
per a evitar el risc de trepitjades sobre materials.

Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'altura,
formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm.

Cobertes.

El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.

Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada i
neu.

Enrajolats.

El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques, s'executarà en via humida, per a evitar la formació de
pols ambiental durant el treball.

El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executarà en locals oberts o a la intempèrie, per a
evitar respirar aire amb gran quantitat de pols.

Esquerdejats i arrebossats.

Les " mires", regles, taulons, etc., es carregaran a muscle si escau, de tal forma que al caminar, l'extrem
que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per a evitar els cops a altres
operaris, els ensopecs entre obstacles, etc.

S'acordonarà la zona en la qual pugui caure pedra durant les operacions de projecció de" garbancillo"
sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas.

Solats amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.
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El tall de peces de paviment s'executarà en via humida, en evitació de lesions per treballar en atmosferes
polsegoses.

Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades
dintre de les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut.

Els  llots  producte  dels  polits,  seran  apartats  sempre  cap  a  zones  no  de  passada  i  eliminats
immediatament de la planta.

Fusteria de fusta, metàl·lica i serralleria.

Les retallades de fusta i metàl·lics, objectes punxents, rebles i serradures produïts durant els ajustaments
es  recolliran  i  s'eliminaran  mitjançant  les  tremuges  d'abocament  o  mitjançant  bats  o  plataformes
emplintades amarrades del ganxo de la grua.

Els cèrcols seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de cops, caigudes i bolcades.

Els  llistons  horitzontals  inferiors  contra  deformacions,  s'instal·laran  a  una  altura  entorn  dels  60  cm.
S’executaran   en  fusta  blanca,  preferentment,  per  a  fer-los  més  visibles  i  evitar  els  accidents  per
ensopegades.

El " pengi" de fulles de portes o de finestres, s’efectuarà per un mínim de dos operaris, per a evitar
accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.

Muntatge de vidre.

Es prohibeix  romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre.

Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per a evitar el risc de corts

La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat.

Els vidres ja instal·lats, es pintaran immediatament a força de pintura a la calç, per a significar la seva
existència.

Pintura i envernissats.

Es prohibeix  emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o
incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.

Es prohibeix  realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en els quals s'emprin pintures
inflamables, per a evitar el risc d'explosió.

Es tendiran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per a evitar el risc de caiguda des
d'altures.

Es prohibeix  la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per exemple) durant
les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, baranes, etc., en prevenció de atrapaments o caigudes
des d'altura 

Es prohibeix   realitzar  "proves  de funcionament"  en les instal·lacions,  canonades de pressió,  equips
motobombes, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalització o de protecció de
conductes.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra.

El muntatge d'aparells elèctrics  serà executat  per personal especialista,  en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.

El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.

Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (talls, peladures i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
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La distribució general  des del  quadre general  d'obra als quadres secundaris o de planta,  s'efectuarà
mitjançant mànega elèctrica antihumitat.

L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs per als vianants i de
5 m. en els de vehicles, amidats sobre el nivell del paviment.

Els  entroncaments  provisionals  entre  mànegues,  s'executaran  mitjançant  connexions  normalitzades
estances antihumitat.

Les  mànegues  d’allargo  per  ser  provisionals  i  de  curta  estada  poden  dur-se  tendides  pel  sòl,  però
acostades als paraments verticals.

Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany
de seguretat.

Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.

Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a" peus
drets" ferms.

Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o
catifeta aïllant.

Els  quadres  elèctrics  posseiran  preses  de  corrent  per  a  connexions  normalitzades  blindades  per  a
intempèrie.

La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la" mascle", per a evitar els contactes elèctrics
directes.

Els interruptors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:

 300 Dt.. Alimentació a la maquinària

 30 Dt.. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat

 30 Dt.. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat 

Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.

El neutre de la instal·lació estarà posat a terra.

La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general.

El  fil  de  presa  de  terra,  sempre  estarà  protegit  amb  macarrón  en  colors  groc  i  verd.  Es  prohibeix
expressament utilitzar-lo per a altres usos.

La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:

 Portalámpares estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo  de pengi  a la  paret,  mànega antihumitaat,  clavilla  de connexió  normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V

 La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., amidats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.

 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir
ombres.

 Les zones de passada de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscs.

No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua. 

No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i produir
accidents.

No  es  permetrà  el  trànsit  sota  línies  elèctriques  de  les  companyies  amb  elements  longitudinals
transportats a muscle (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot arribar a
produir contacte elèctric.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat.
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El transport de trams de canonada a muscle per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a
endarrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitació de cops i
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats o il·luminats a contra llum.

Es prohibeix  l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibeix  soldar amb plom, en llocs tancats, per a evitar treballs en atmosferes tòxiques.

Instal·lació d'antenes i parallamps.

Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, gel o fort vent, se suspendran els treballs.

Es prohibeix  expressament instal·lar parallamps i antenes a la vista de núvols de tempesta pròximes.

Les antenes i parallamps s'instal·laran amb ajuda de la plataforma horitzontal, donada suport sobre els
tascons en pendent de punta en la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per
passamans, barra intermèdia i sòcol, disposada segons detall de plànols.

Les  escales  de  mà,  malgrat  que  s'utilitzin  de  forma "momentània",  s'ancoraran  fermament  al  suport
superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.

Les línies elèctriques pròximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.

5.3. Disposicions especifiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra , que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la
direcció facultativa.

 En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut
en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i completin les previsions contingudes en l'estudi
desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.

Abans del començament dels treballs, el promotor deurà efectuar un avís a l'autoritat laboral competent.

6. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual.

6.1. Introducció

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels
riscos derivats de les condicions de treball.

Així són les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures mínimes que
han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir
la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin adequadament
d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment
mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització en el treball.

6.2. Obligacions generals de l'empresari

Serà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.

6.2.1. Protectors del cap

 Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la finalitat de protegir
als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics
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 Protectors auditius acoblables als cascos de protecció

 Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols

  Mascareta antipols amb filtres protectors

 Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica

6.2.2. Protectors de mans i braços

 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions)

 Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó

 Guants dielèctrics per a B.T.

 Guants de soldador

 Canelleres

 Mànec aïllant de protecció en les eines.

6.2.3. Protectors de peus i cames

 Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques

 Botes dielèctriques per a B.T.

 Botes de protecció impermeables

 Polaines de soldador

 Genolleres

6.2.4. Protectors del cos

 Crema de protecció i pomades

 Armilles, jaquetes i mandiles de cuir per a protecció de les agressions mecàniques

 Vestit impermeable de treball

 Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A

 Faixes i cinturons antivibracions

 Perxa de B.T.

 Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.

 Llanterna individual de situació

 Comprovador de tensió

Barcelona, abril   de 2017

Agustí Moseguí Giménez

Enginyer Industrial

Col. 10.351
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DOC:
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Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

2

16
30/3/2017

Llistat de folis

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

Foli FoliNotes NotesÍndex ÍndexData Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Full de presentació

Llistat de folis

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C QGBT

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C QGBT

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C QGBT

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C SC VE

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM01-01

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM01-02

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM01-03

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM02-01

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM02-02

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM02-03

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM03-01

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM03-02

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM03-03

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C CPEM03-04

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017

30/3/2017
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Foli
PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

3

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
QGBT

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

20240 A

18200 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 500,00 A

837,57 A

A A A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 0,13 %0,41 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

848 A

635 A

516,37 A

144,34 A

QGBT

QGBT

Aig_amunt

Localitzador

SOCORRO

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1 1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

QGBT SOCORRO CMC1 PKG CMC2 DIST. SOT CMC3 CMC4 MANTEN. ASCENSOR SS MONTACARGAS 1

QGBT QGBT CMC1 PKG S2 CMC2 DIST. SOT CMC3 CMC4 MANTEN. ASCENSOR SS MONTACARGAS 1

PARKING -S2 DISTRITO P SOT CMC3 CMC 4 
MANTENIMIENTO P1

ASCENSOR SS MONTACARGAS 1

500A 100KVA 70A 27A 125A 63A 10kW 15kW
Normal Emergència N y S N y S N y S N y S Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
15 m 10 m 20 m 20 m 2 m 45 m 37 m 37 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure

575 m (DU) 85 m (CC) 3 m (CC) 99 m (CC) 63 m (CC)
0,41 % 0,13 % 1,16 % 0,48 % 0,97 % 1,81 %
3X3X(1x185) 3X(1x120) Error 46 5G6 5G35 Error 46 5G10 5G6
3X(1x185) 1x120
1x95

500,00 A 144,34 A 70,00 A 27,00 A 125,00 A 63,00 A 18,00 A 27,10 A1001,73 A 8131,56 A 35,61 A 143,70 A 8131,56 A 48,95 A 35,61 A

20240 A 635 A 3782 A 19403 A 3430 A 2134 A15743 A 498 A 486 A 498 A 2137 A 1318 A
16244 A 767 A 670 A 766 A 1266 A 772 A

Total Nul·la Total Total

NZM 10 N/ZM NZM 10 N/ZM NZM7-N NG125N NZMB1-4 NG125N NG125N NZM7-N

630 A 630 A 80 A 32 A 125 A 100 A 50 A 40 A504 A 300 A 70 A 125 A 28 A
1250 A 600 A 480 A 307,2 A 750 A 960 A 480 A 380 A

415 A 415 A 643 A

300 mA 300 mA0 ms 0 ms

Temps 30 ms 30 ms

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

A125

Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Dif.300mA Dif.300mA

31 31 31 31 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
QGBT CMC1 PKG CMC2 DIST. SOT CMC3 CMC4 MANTEN. ASCENSOR SS MONTACARGAS 1

Icu automát. verificada X X X X X X X

4P
630 A

TT

400 V

QGBT

4P
630 A

TT

400 V

80 A

I>
4P
80 A

P.C.I.

B
R

D

C 4P4D
32 A

B
R

D

4P4D
125 A

B
R

D

100 A

I>
4P
100 A

P.C.I.

B
R

D

C 4P4D
50 A
300 mA

4P
P.C.I.

B
R

D

4P
40 A
300 mA

4P
P.C.I.

B
R

D

QGBT
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Foli
PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

4

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
QGBT

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

20240 A

18200 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 500,00 A

837,57 A

A A A A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 0,13 %0,41 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

848 A

635 A

516,37 A

144,34 A

QGBT

QGBT

Aig_amunt

Localitzador

SOCORRO

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1 1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

MONTACARGAS 2 MONTACARGAS 3 CMC14 SC A.A. POLICIA SC A.A. S.S. SC CELDAS SAI QGBT-LG4 PREFER

MONTACARGAS 2 MONTACARGAS 3 CMC14 SC A.A. POLICIA SC A.A. S.S. SC CELDAS SAI QGBT-LG4 PREFER

MONTACARGAS 2 MONTACARGAS 3 CMC14 SCAA POLICIA SC A.A. S.S. SC CELDAS SAI QGBT-LG4 PREFER

15kW 15kW 40A 63A 100A 18A 33A 10,7A
Normal Normal Normal N y S N y S N y S N y S N y S

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
37 m 37 m 5 m 37 m 37 m 30 m 10 m 2 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure

63 m (CC) 63 m (CC) 105 m (CC) 63 m (CC) 137 m (CC) 146 m (CC)
1,81 % 1,81 % 0,58 % 1,66 % 1,10 % 0,55 % 0,50 % 0,44 %
5G6 5G6 5G10 5G16 4X50+G35 5G35 5G35 5G6

27,10 A 27,10 A 40,00 A 63,00 A 100,00 A 18,00 A 33,00 A 10,70 A35,61 A 35,61 A 48,95 A 65,61 A 129,86 A 103,46 A 103,46 A 35,61 A

2134 A 2134 A 13964 A 5161 A 10942 A 10327 A 16074 A 16015 A1318 A 1318 A 9760 A 490 A 493 A 494 A 497 A 497 A
772 A 772 A 7096 A 706 A 746 A 747 A 762 A 765 A
Total Total Total Total Total Nul·la Nul·la Total

NZM7-N NZM7-N NZM7-N NZM7-N NZM7-N-G NG125N NG125N NG125N

40 A 40 A 40 A 63 A 160 A 100 A 100 A 20 A28 A 28 A 40 A 63 A 125 A
380 A 380 A 380 A 399 A 399 A 960 A 960 A 192 A

643 A 643 A 5913 A 408 A 411 A

300 mA 300 mA0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind. Dif.300mA Dif.300mA Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base

31 31 31 31 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
MONTACARGAS 2 MONTACARGAS 3 CMC14 SC A.A. POLICIA SC A.A. S.S. SC CELDAS SAI QGBT-LG4 PREFER

Icu automát. verificada X X X X X X X X

4P
40 A
300 mA

4P
P.C.I.

B
R

D

QGBT

4P
40 A
300 mA

4P
P.C.I.

B
R

D

4P
40 A

4P
P.C.I.

B
R

D

4P
63 A

4P
P.C.I.

B
R

D

4P
160 A

4P
P.C.I.

B
R

D

C 4P4D
100 A

B
R

D

C 4P4D
100 A

B
R

D

C 4P4D
20 A

QGBT
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PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47
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5

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
QGBT

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

20240 A

18200 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 500,00 A

837,57 A

A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 0,13 %0,41 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

848 A

635 A

516,37 A

144,34 A

QGBT

QGBT

Aig_amunt

Localitzador

SOCORRO

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

MANIOBRA 1 MANIOBRA 2 SC VE

MANIOBRA 1 MANIOBRA 2 SC VE

MANIOBRA 1 MANIOBRA 2 SC VE

5A 5A 100,8kW
N y S N y S Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
5 m 5 m 50 mCpure Cpure Cpure

120 m (CC) 125 m (CC) 164 m (CC)
0,58 % 0,50 % 1,39 %
3G2,5 5G2,5 4X95+G50

5,00 A 5,00 A 181,90 A23,77 A 20,64 A 271,45 A

5913 A 12044 A494 A 8587 A
727 A 727 A 6203 A
Total Total Nul·la

C120H NG125N CVS250B

10 A 10 A 200 A 182 A
100 A 96 A 2000 A

5169 A

300 mA 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

TM200D

Prot Base Prot Base Dif.300mA

31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
MANIOBRA 1 MANIOBRA 2 SC VE

Icu automát. verificada X X X

C 2P2D
10 A

L 1

QGBT

C 4P4D
10 A

4P4D
200 A
300 mA

B
R

D
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Foli
PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

6

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
SC VE

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

12044 A

7858 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 181,90 A

184,80 A

A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,39 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

SC VE

SC VE

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

SC VE
Designació

1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

SC VE CPEM01-01 CPEM02-01 CPEM03-01

SC VE CPEM01-01 CPEM02-01 CPEM03-01

SC VE CPEM01-01 CPEM02-01 CPEM03-01

100,8kW 21,6kW 21,6kW 59,2kW
Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
50 m 4 m 4 m 35 mCpure Cpure Cpure Cpure

164 m (CC) 66 m (DU) 66 m (DU) 144 m (CC)
1,39 % 1,60 % 1,60 % 2,34 %
4X95+G50 5G6 5G6 5G35

181,90 A 39,00 A 39,00 A 106,80 A271,45 A 40,45 A 40,45 A 116,54 A

12044 A 8239 A 8239 A 6794 A8587 A 5457 A 5457 A 4458 A
6203 A 3497 A 3497 A 2795 A

Total Total Nul·la

C120H C120H C120H

40 A 40 A 100 A
400 A 400 A 1000 A

30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi C120 A Vigi C120 A Vigi C120 A

Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

31 5 5 5Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
SC VE CPEM01-01 CPEM02-01 CPEM03-01

Icu automát. verificada X X X

TT

400 V

SC VE

C 4P4D
40 A
30 mA

B
R

D

C 4P4D
40 A
30 mA

B
R

D

C 4P4D
100 A
30 mA

B
R

D

SC VE
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Foli
PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47
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7

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM01-01

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

8239 A

4724 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 39,00 A

37,29 A

A A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,60 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM01-01

CPEM01-01

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

CPEM01-01
Designació

1 1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM01-01 CPEM01-02 CPEM01-01.01 CPEM01-01.02 CPEM01-01.03 CPEM01-01.04

CPEM01-01 CPEM01-02 CPEM01-01.01 CPEM01-01.02 CPEM01-01.03 CPEM01-01.04

CPEM01-01 CPEM01-02 CPEM01-01.01 Moto  
Elèctrica

CPEM01-01.02 Moto  
Elèctrica

CPEM01-01.03 Auxiliar  
Moto Elèctrica

CPEM01-01.04 Auxiliar  
Moto Elèctrica

21,6kW 14,4kW 3,6kW 3,6kW 4A 4A
Normal Normal Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
4 m 4 m 1 m 1 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure

66 m (DU) 65 m (CC) 26 m (DU) 26 m (DU) 72 m (CC) 72 m (CC)
1,60 % 1,75 % 1,73 % 1,73 % 1,64 % 1,64 %
5G6 5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

39,00 A 26,00 A 15,60 A 15,60 A 4,00 A 4,00 A40,45 A 40,45 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A

8239 A 6055 A5457 A 3888 A
3497 A 2389 A 2741 A 2741 A 2741 A 2741 A

I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA

iDPN F iDPN F iDPN F iDPN F

20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
0 A 160 A 160 A 160 A 160 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

5 5 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM01-01 CPEM01-02 CPEM01-01.01 CPEM01-01.02 CPEM01-01.03 CPEM01-01.04

Icu automát. verificada X X X X

4P
20 A

TT

400 V

CPEM01-01

B
R

D

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

CPEM01-01

Archivo : B08_ESQUEMES UNIFILARS EXISTENT+VE 17042001_V2.afr ©ALPI Caneco BT 5.60 MOSE SERVEIS D'ENGIN
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PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

8

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM01-02

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

6055 A

3293 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 26,00 A

23,47 A

A A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,75 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM01-02

CPEM01-02

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM01-02 CPEM01-03 CPEM01-02.01 CPEM01-02.02 CPEM01-02.03 CPEM01-02.04

CPEM01-02 CPEM01-03 CPEM01-02.01 CPEM01-02.02 CPEM01-02.03 CPEM01-02.04

CPEM01-03 CPEM01-02.01 Moto  
Elèctrica

CPEM01-02.02 Moto  
Elèctrica

CPEM01-01.03 Auxiliar  
Moto Elèctrica

CPEM01-01.04 Auxiliar  
Moto Elèctrica

14,4kW 7,2kW 3,6kW 3,6kW 4A 4A
Normal Normal Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
4 m 4 m 1 m 1 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure

65 m (CC) 61 m (CC) 25 m (DU) 25 m (DU) 71 m (CC) 71 m (CC)
1,75 % 1,82 % 1,88 % 1,88 % 1,78 % 1,78 %
5G6 5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

26,00 A 10,40 A 15,60 A 15,60 A 4,00 A 4,00 A40,45 A 40,45 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A

6055 A 4740 A3888 A 2998 A
2389 A 1807 A 2003 A 2003 A 2003 A 2003 A

I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA

iDPN F iDPN F iDPN F iDPN F

20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
0 A 160 A 160 A 160 A 160 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

5 5 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM01-02 CPEM01-03 CPEM01-02.01 CPEM01-02.02 CPEM01-02.03 CPEM01-02.04

Icu automát. verificada X X X X

4P
20 A

TT

400 V

CPEM01-02

B
R

D

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

CPEM01-02

Archivo : B08_ESQUEMES UNIFILARS EXISTENT+VE 17042001_V2.afr ©ALPI Caneco BT 5.60 MOSE SERVEIS D'ENGIN
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PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :
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Esquemes Unifilars

9

16
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Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM01-03

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

4740 A

2512 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 10,40 A

13,07 A

A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,82 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM01-03

CPEM01-03

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM01-03 CPEM01-03.01 CPEM01-03.02 CPEM01-03.03 CPEM01-03.04

CPEM01-03 CPEM01-03.01 CPEM01-03.02 CPEM01-03.03 CPEM01-03.04

CPEM01-03.01 Moto  
Elèctrica

CPEM01-03.02 Moto  
Elèctrica

CPEM01-03.03 Auxiliar  
Moto Elèctrica

CPEM01-03.04 Auxiliar  
Moto Elèctrica

7,2kW 3,6kW 3,6kW 4A 4A
Normal Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
4 m 1 m 1 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure

61 m (CC) 24 m (DU) 24 m (DU) 69 m (CC) 69 m (CC)
1,82 % 1,95 % 1,95 % 1,85 % 1,85 %
5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

10,40 A 15,60 A 15,60 A 4,00 A 4,00 A40,45 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A

4740 A 2998 A
1807 A 1576 A 1576 A 1576 A 1576 A

I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA

iDPN F iDPN F iDPN F iDPN F

20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
0 A 160 A 160 A 160 A 160 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

5 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15%

Localitzador
CPEM01-03 CPEM01-03.01 CPEM01-03.02 CPEM01-03.03 CPEM01-03.04

Icu automát. verificada X X X X

4P
20 A

TT

400 V

CPEM01-03

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

CPEM01-03
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DOC:
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10

16
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Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM02-01

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

8239 A

4724 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 39,00 A

33,87 A

A A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,60 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM02-01

CPEM02-01

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

CPEM02-01
Designació

1 1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM02-01 CPEM02-02 CPEM02-01.01 CPEM02-01.02 CPEM02-01.03 CPEM02-01.04

CPEM02-01 CPEM02-02 CPEM02-01.01 CPEM02-01.02 CPEM02-01.03 CPEM02-01.04

CPEM02-01 CPEM02-02 CPEM02-01.01 Moto  
Elèctrica

CPEM02-01.02 Moto  
Elèctrica

CPEM02-01.03 Auxiliar  
Moto Elèctrica

CPEM02-01.04 Auxiliar  
Moto Elèctrica

21,6kW 14,4kW 3,6kW 3,6kW 4A 4A
Normal Normal Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
4 m 4 m 1 m 1 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure

66 m (DU) 65 m (CC) 26 m (DU) 26 m (DU) 72 m (CC) 72 m (CC)
1,60 % 1,75 % 1,73 % 1,73 % 1,64 % 1,64 %
5G6 5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

39,00 A 20,80 A 15,60 A 15,60 A 4,00 A 4,00 A40,45 A 40,45 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A

8239 A 6055 A5457 A 3888 A
3497 A 2389 A 2741 A 2741 A 2741 A 2741 A

I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA

iDPN F iDPN F iDPN F iDPN F

20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
0 A 160 A 160 A 160 A 160 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

5 5 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM02-01 CPEM02-02 CPEM02-01.01 CPEM02-01.02 CPEM02-01.03 CPEM02-01.04

Icu automát. verificada X X X X

4P
20 A

TT

400 V

CPEM02-01

B
R

D

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

CPEM02-01
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PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :
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Esquemes Unifilars

11

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM02-02

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

6055 A

3293 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 20,80 A

23,47 A

A A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,75 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM02-02

CPEM02-02

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

CPEM02-02
Designació

1 1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM02-02 CPEM02-03 CPEM02-02.01 CPEM02-02.02 CPEM02-02.03 CPEM02-02.04

CPEM02-02 CPEM02-03 CPEM02-02.01 CPEM02-02.02 CPEM02-02.03 CPEM02-02.04

CPEM02-02 CPEM02-03 CPEM02-02.01 Moto  
Elèctrica

CPEM02-02.02 Moto  
Elèctrica

CPEM02-02.03 Auxiliar  
Moto Elèctrica

CPEM02-02.04 Auxiliar  
Moto Elèctrica

14,4kW 7,2kW 3,6kW 3,6kW 4A 4A
Normal Normal Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
4 m 4 m 1 m 1 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure Cpure

65 m (CC) 101 m (CC) 25 m (DU) 25 m (DU) 71 m (CC) 71 m (CC)
1,75 % 1,79 % 1,87 % 1,87 % 1,78 % 1,78 %
5G6 5G10 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

20,80 A 10,40 A 15,60 A 15,60 A 4,00 A 4,00 A40,45 A 48,95 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A

6055 A 5190 A3888 A 3300 A
2389 A 2002 A 2003 A 2003 A 2003 A 2003 A

I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA

iDPN F iDPN F iDPN F iDPN F

20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
0 A 160 A 160 A 160 A 160 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

5 31 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM02-02 CPEM02-03 CPEM02-02.01 CPEM02-02.02 CPEM02-02.03 CPEM02-02.04

Icu automát. verificada X X X X

4P
20 A

TT

400 V

CPEM02-02

B
R

D

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

CPEM02-02
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Foli
PROJECTE:
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Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM02-03

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

5190 A

2775 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 10,40 A

13,07 A

A A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 1,79 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM02-03

CPEM02-03

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

CPEM02-03
Designació

1 1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM02-03 CPEM02-03.01 CPEM02-03.02 CPEM02-03.03 CPEM02-03.04

CPEM02-03 CPEM02-03.01 CPEM02-03.02 CPEM02-03.03 CPEM02-03.04

CPEM02-03 CPEM02-03.01 Moto  
Elèctrica

CPEM02-03.02 Moto  
Elèctrica

CPEM02-03.03 Auxiliar  
Moto Elèctrica

CPEM02-03.04 Auxiliar  
Moto Elèctrica

7,2kW 3,6kW 3,6kW 4A 4A
Normal Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
4 m 1 m 1 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure Cpure

101 m (CC) 25 m (DU) 25 m (DU) 70 m (CC) 70 m (CC)
1,79 % 1,92 % 1,92 % 1,82 % 1,82 %
5G10 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

10,40 A 15,60 A 15,60 A 4,00 A 4,00 A48,95 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A 23,77 A

5190 A 3300 A
2002 A 1723 A 1723 A 1723 A 1723 A

I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA I<0,32kA

iDPN F iDPN F iDPN F iDPN F

20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
0 A 160 A 160 A 160 A 160 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

31 31 31 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15%

Localitzador
CPEM02-03 CPEM02-03.01 CPEM02-03.02 CPEM02-03.03 CPEM02-03.04

Icu automát. verificada X X X X

4P
20 A

TT

400 V

CPEM02-03

C 2P1D
16 A
30 mA

L 3

C 2P1D
16 A
30 mA

L 2

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

C 2P1D
16 A
30 mA

L 1

CPEM02-03
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Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM03-01

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

6794 A

3789 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 106,80 A

103,90 A

A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 2,34 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM03-01

CPEM03-01

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM03-01 CPEM03-02 CPEM03-01.01 CPEM03-01.02

CPEM03-01 CPEM03-02 CPEM03-01.01 CPEM03-01.02

CPEM03-02 CPEM03-01.1 Cotxe  
Elèctric

CPEM03-01.02 Cotxe  
Elèctric

59,2kW 43,2kW 7,2kW 7,2kW
Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
35 m 6 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure

144 m (CC) 109 m (CC) 38 m (DU) 38 m (DU)
2,34 % 2,46 % 2,45 % 2,45 %
5G35 5G35 3G6 3G6

106,80 A 77,90 A 39,00 A 39,00 A116,54 A 116,54 A 41,01 A 41,01 A

6794 A 6289 A4458 A 4099 A
2795 A 2547 A 2560 A 2560 A

I<0,80kA I<0,80kA

iDPN F iDPN F

80 A 40 A 40 A
0 A 400 A 400 A

30 mA 30 mA0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA

5 5 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM03-01 CPEM03-02 CPEM03-01.01 CPEM03-01.02

Icu automát. verificada X X

4P
80 A

TT

400 V

CPEM03-01

B
R

D

C 2P1D
40 A
30 mA

L 3

C 2P1D
40 A
30 mA

L 2

CPEM03-01
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30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM03-02

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

6289 A

3468 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 77,90 A

78,00 A

A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 2,46 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM03-02

CPEM03-02

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

CPEM03-02
Designació

1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM03-02 CPEM03-03 CPEM03-02.01 CPEM03-02.02

CPEM03-02 CPEM03-03 CPEM03-02.01 CPEM03-02.02

CPEM03-02 CPEM03-03 CPEM03-02.01 Cotxe  
Elèctric

CPEM03-02.02 Cotxe  
Elèctric

43,2kW 28,8kW 7,2kW 7,2kW
Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
6 m 6 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure

109 m (CC) 103 m (CC) 37 m (DU) 37 m (DU)
2,46 % 2,54 % 2,57 % 2,57 %
5G35 5G35 3G6 3G6

77,90 A 52,00 A 39,00 A 39,00 A116,54 A 116,54 A 41,01 A 41,01 A

6289 A 5850 A4099 A 3793 A
2547 A 2339 A 2350 A 2350 A

I<0,80kA I<0,80kA

iDPN F iDPN F

80 A 40 A 40 A
0 A 400 A 400 A

30 mA 30 mA0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA

5 5 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM03-02 CPEM03-03 CPEM03-02.01 CPEM03-02.02

Icu automát. verificada X X

4P
80 A

TT

400 V

CPEM03-02

B
R

D

C 2P1D
40 A
30 mA

L 1

C 2P1D
40 A
30 mA

L 2

CPEM03-02

Archivo : B08_ESQUEMES UNIFILARS EXISTENT+VE 17042001_V2.afr ©ALPI Caneco BT 5.60 MOSE SERVEIS D'ENGIN



Foli
PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

15

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM03-03

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

5850 A

3196 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 52,00 A

52,00 A

A A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 2,54 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM03-03

CPEM03-03

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM03-03 CPEM03-04 CPEM03-03.01 CPEM03-03.02

CPEM03-03 CPEM03-04 CPEM03-03.01 CPEM03-03.02

CPEM03-04 CPEM03-03.01 Cotxe  
Elèctric

CPEM03-03.02 Cotxe  
Elèctric

28,8kW 14,4kW 7,2kW 7,2kW
Normal Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
6 m 6 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure Cpure

103 m (CC) 97 m (CC) 36 m (DU) 36 m (DU)
2,54 % 2,58 % 2,65 % 2,65 %
5G35 5G35 3G6 3G6

52,00 A 26,00 A 39,00 A 39,00 A116,54 A 116,54 A 41,01 A 41,01 A

5850 A 5466 A3793 A 3527 A
2339 A 2162 A 2171 A 2171 A

I<0,80kA I<0,80kA

iDPN F iDPN F

80 A 40 A 40 A
0 A 400 A 400 A

30 mA 30 mA0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA

5 5 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15% HR <= 15%

Localitzador
CPEM03-03 CPEM03-04 CPEM03-03.01 CPEM03-03.02

Icu automát. verificada X X

4P
80 A

TT

400 V

CPEM03-03

B
R

D

C 2P1D
40 A
30 mA

L 2

C 2P1D
40 A
30 mA

L 1

CPEM03-03

Archivo : B08_ESQUEMES UNIFILARS EXISTENT+VE 17042001_V2.afr ©ALPI Caneco BT 5.60 MOSE SERVEIS D'ENGIN



Foli
PROJECTE:

DOC:
Ind. MODIFICACIONS

Data : Norma :

B47

Esquemes Unifilars

16

16
30/3/2017

Esquema Unifilar detallado mantenimiento 8C  
CPEM03-04

Projecte Punts Recàrrega VE Policia M.

FASE 1A

REBT02-04

5466 A

2962 A

Reg.de N TT

400 V

I Total

I instal·lada 26,00 A

26,00 A

A A A

XARXA

DISTRIBUCIÓ

Revisió

Tensió

Ik3 màx

dU màx 2,58 %

Ik1 máx

Normal Emerg.

CPEM03-04

CPEM03-04

Aig_amunt

Localitzador

Normal

Emerg.

Designació

1 1 1

P
R

O
T

.

Designació

Nb Consum
Alimentació
Jdb Aig_amunt
Tipus
Longitud Ànima

L.Màx prot.
dU Total

Neutre
PE/PEN

Ik3 Màx Ik2 Mín
Ik1 Mín ID
Selectivitat

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir Dif. Temps.Diff.

CPEM03-04 CPEM03-04.01 CPEM03-04.02

CPEM03-04 CPEM03-04.01 CPEM03-04.02

CPEM03-04.01 Cotxe  
Elèctric

CPEM03-04.01 Cotxe  
Elèctric

14,4kW 7,2kW 7,2kW
Normal Normal Normal

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
6 m 1 m 1 mCpure Cpure Cpure

97 m (CC) 36 m (DU) 36 m (DU)
2,58 % 2,69 % 2,69 %
5G35 3G6 3G6

26,00 A 39,00 A 39,00 A116,54 A 41,01 A 41,01 A

5466 A 3527 A
2162 A 2017 A 2017 A

I<0,80kA I<0,80kA

iDPN F iDPN F

80 A 40 A 40 A
0 A 400 A 400 A

30 mA 30 mA0 ms 0 ms

Temps

C
IR

C
U

IT
E

N
L

L
A

Ç

Cable
Localiz Receptor

Cable

Separat

IB Iz

Tipus

IrMg màx.
Cont. Ind.

Vigi DPN A Vigi DPN A

Prot Base Dif.30mA Dif.30mA

5 31 31Instal

Taxa d'harmònics HR <= 15%

Localitzador
CPEM03-04 CPEM03-04.01 CPEM03-04.02

Icu automát. verificada X X

4P
80 A

TT

400 V

CPEM03-04

C 2P1D
40 A
30 mA

L 2

C 2P1D
40 A
30 mA

L 3

Archivo : B08_ESQUEMES UNIFILARS EXISTENT+VE 17042001_V2.afr ©ALPI Caneco BT 5.60 MOSE SERVEIS D'ENGIN



MOSE Serveis B47_PE_Carregadors Glòries
d'Enginyeria, S.L.P.U

            

ANNEX IV.1 – Pressupost

B47_ANNEX IV-1 - Pressupost.odt



Projecte d´Execució d´Instal·lacions vehícles elèctrics d´Edifici Glòries, Terrassa.

PRESSUPOST Data: 18/05/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost B47 EDIFIIC GLÒRIES MOTOS / COTXES

Capítol 01 INFRAESTRUCTURA VEHICLES ELECTRICS

Titol 3 00 Quadre general

1 EG71Z00D u QUADRE GENERAL
Partida per a l'Ampliació Quadre General de Baixa Tensió amb
instal·lació d'interruptor automàtic a capçalera i contactor de
descàrrega. Treballs realitzats en horari nocturn o a designar per la
Direcció facultativa i petit material associat.

(P - 17)

1.309,57 1,000 1.309,57

TOTAL Titol 3 01.01.00 1.309,57

Obra 01 Pressupost B47 EDIFIIC GLÒRIES MOTOS / COTXES

Capítol 01 INFRAESTRUCTURA VEHICLES ELECTRICS

Titol 3 01 Quadres secundaris

1 EG13UMB u Subministrament, muntatge, connexionat i posada en marxa de
Suquadre de distribució superf SQME-00 per a quadre de
comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta,
muntat superficialment. Inclou proteccions magnetodiferencials i
cablejat. Totalment instal.lat amb proves efectuades. (P - 5)

735,37 1,000 735,37

2 EG13US2 u Modificació Cofret CPEM01 existent consistent en subministrament ,
muntatge, connexionat i posada en marxa de cofret existent, amb nou
equipament segons el següent material en carril DIN:
- 1 Interruptor general  seccionador en càrrega, tetrapolar 20 A
- 3 Interruptors magnetotèrmics de 16 A corba ´´C´´
- 2 Bobines de desconnexió tipus MX
- 2 Bases portafusibles i 2 fusibles de 6A
- 1 Relé RCMB420 EC de la marca BENDER de 2 canals, o
equivalent, de IDDR(Dc) 6mA i IDDDR (A) 30mA incloent 2 TTII
- 1 Relé diferencial 40A 30mA classe AC
- Placa de muntage, guies DIN, borns de connexió i petit material
associat
- 2 Bases Schuko tipus FRANCÉS d'execució superficial, amb tapa
IP65 de color negre a la part inferior, i independent del cofret, de 16A
II+T
(P - 6)

369,00 3,000 1.107,00

3 EG13UAM u Subministrament , muntatge, connexionat i posada en marxa de cofret
modular CPEM02 de càrrega de 20 mòduls, IP65, amb porta
transparent de material plàstic, equipat amb el següent material en
carril DIN:
- 1 Interruptor general  seccionador en càrrega, tetrapolar 20A
- 3 Interruptors magnetotèrmics de 16 A corba ´´C´´
- 2 Bobines de desconnexió tipus MX
- 2 Bases portafusibles i 2 fusibles de 6A
- 1 Relé RCMB420 EC de la marca BENDER de 2 canals, o
equivalent, de IDDR(Dc) 6mA i IDDDR (A) 30mA incloent 2 TTII
- 1 Relé diferencial 40A 30mA classe AC
- Placa de muntage, guies DIN, borns de connexió i petit material
associat
- 2 Bases Schuko amb tapa IP 54 de color blau integrats a la part
superior, de 16AII+T
- 2 Bases Schuko tipus FRANCÉS d'execució superficial, amb tapa
IP65 de color negre a la part inferior, i independent del cofret, de 16A
II+T

(P - 3)

550,00 3,000 1.650,00

EUR



Projecte d´Execució d´Instal·lacions vehícles elèctrics d´Edifici Glòries, Terrassa.

PRESSUPOST Data: 18/05/17 Pàg.: 2

4 EG13UAN u Subministrament , muntatge, connexionat i posada en marxa de cofret
modular de càrrega CPEM03 de 20 mòduls, IP65, amb porta
transparent de material plàstic, equipat amb el següent material en
carril DIN:
- 1 Interruptor general  seccionador en càrrega, tetrapolar 80A
- 1 Interruptors magnetotèrmics de 16 A corba ´´C´´
- 2 Bobines de desconnexió tipus MX
- 2 Bases portafusibles i 2 fusibles de 6A
- 1 Relé RCMB420 EC de la marca BENDER de 2 canals, o
equivalent, de IDDR(Dc) 6mA i IDDDR (A) 30mA incloent 2 TTII
- 1 Relé diferencial 40A 30mA classe AC
- Placa de muntage, guies DIN, borns de connexió i petit material
associat
- 2 Bases Schuko amb tapa IP 54 de color blau integrats a la part
superior, de 16AII+T
- 2 Interruptor magnetotèrmic IV de 40A corba ´´C´´
- 2 base de superfície IP65 amb tapa de color negre IV+T muntat a
paret a la part inferior independent del cofret.

(P - 4)

645,00 4,000 2.580,00

5 EG63U000 u Subministrament i instal.lació de cartell reflectant en el punt de
recàrrega que identifiqui que no està permesa la recàrrega de bateries
amb desdprendiment de gasos. (P - 16)

6,91 3,000 20,73

TOTAL Titol 3 01.01.01 6.093,10

Obra 01 Pressupost B47 EDIFIIC GLÒRIES MOTOS / COTXES

Capítol 01 INFRAESTRUCTURA VEHICLES ELECTRICS

Titol 3 02 Canalitzacions i cablejat

1 EG3121C6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 13)

10,70 154,000 1.647,80

2 EG3121A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 12)

6,25 38,500 240,63

3 EG312594 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
14)

16,72 51,000 852,72

4 EG312184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
11)

4,14 51,000 211,14

5 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
15)

4,02 47,000 188,94

6 EG2DE8F1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 10)

14,37 35,000 502,95

7 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 8)

4,84 32,000 154,88

8 EG21HA1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 9)

8,71 46,000 400,66

EUR



Projecte d´Execució d´Instal·lacions vehícles elèctrics d´Edifici Glòries, Terrassa.

PRESSUPOST Data: 18/05/17 Pàg.: 3

9 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 7)

17,34 10,000 173,40

TOTAL Titol 3 01.01.02 4.373,12

Obra 01 Pressupost B47 EDIFIIC GLÒRIES MOTOS / COTXES

Capítol 02 VARIS

1 ZN20170504 PA Legalització instal.lació de Baixa Tensió segons REBT2002
d'instal.lació modificada. (P - 19)

750,00 1,000 750,00

2 XPAUU010 pa Partida alçada a justificar per a la inspecció de les instal·lacions
elèctriques per un Organisme de Control acreditat per la Generalitat de
Catalunya (P - 0)

300,00 1,000 300,00

3 KY03Z001 PA Partida alçada a justificar d'ajudes ram de paleta, obetura de forats
interiors i exteriors i desmuntatge de cels rasos i reposició, amb
mitjans manuals i mecànics. Inclou transport de runes a abocador i
taxes d'abocament o a destinació on designi la Direcció Facultativa
(P - 18)

150,00 1,000 150,00

4 E7DZC101 m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb revestiment resistent al foc a
base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a
l'aigua i a l'oli, amb un gruix de 2 mm (P - 1)

58,46 1,000 58,46

5 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pasta plàstica
de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït
i dues d'acabat (P - 2)

9,52 30,000 285,60

TOTAL Capítol 01.02 1.544,06

EUR



MOSE Serveis B47_PE_Carregadors Glòries
d'Enginyeria, S.L.P.U

            

ANNEX IV.2 – Justificació de Preus

B47_ANNEX IV-2 - Justificació de Preus.odt



Projecte d´Execució d´Instal·lacions vehícles elèctrics d´Edifici Glòries, Terrassa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a col·locador 17,50000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 25,30000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 14,95000 €

A013D000 h Ajudant pintor 22,47000 €

A013H000 h Ajudant electricista 12,81000 €



Projecte d´Execució d´Instal·lacions vehícles elèctrics d´Edifici Glòries, Terrassa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/17 Pàg.: 2

MATERIALS

B7DZA111 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral

10,94000 €

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 3,39000 €

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 5,79000 €

BG134U10 u Suquadre de distribució superf 162,63000 €

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

7,56000 €

BG21H810 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,41000 €

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

7,07000 €

BG2DE8F0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm

5,52000 €

BG312180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,68000 €

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,69000 €

BG3121C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,50000 €

BG312590 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

14,60000 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,84000 €

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

63,81000 €

BG415EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

179,21000 €

BG41JBRQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

793,88000 €

BG4R4LZZ u Contactor de 230 V de tensió de control, entre 100A i 225A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
2NO + 2NC, AC3, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 3 segons UNE-EN
60947-4-1 i circuit de maniobra associat.

255,45000 €

BG7Z1AA1 u Mòdul per a protecció de sobretensions, per a instal·lació en paral·lel amb transformador electrònic 20,59000 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,11000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,24000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,10000 €

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

2,85000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,25000 €

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,20000 €



Projecte d´Execució d´Instal·lacions vehícles elèctrics d´Edifici Glòries, Terrassa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/05/17 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-1 E7DZC101 m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb revestiment
resistent al foc a base de resines termoplàstiques en
dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, amb
un gruix de 2 mm

Rend.: 1,000 58,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 17,50000 = 2,62500

Subtotal: 2,62500 2,62500

Materials

B7DZA111 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de
resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables
o sobre panell de llana mineral

5,100      x 10,94000 = 55,79400

Subtotal: 55,79400 55,79400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03938

COST DIRECTE 58,45838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,45838

P-2 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment,
amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb
una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,30000 = 3,16250

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 22,47000 = 0,33705

Subtotal: 3,49955 3,49955

Materials

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 1,4994      x 3,39000 = 5,08297

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 0,153      x 5,79000 = 0,88587

Subtotal: 5,96884 5,96884

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05249

COST DIRECTE 9,52088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52088

P-3 EG13UAM u Subministrament , muntatge, connexionat i posada en
marxa de cofret modular CPEM02 de càrrega de 20
mòduls, IP65, amb porta transparent de material
plàstic, equipat amb el següent material en carril DIN:
- 1 Interruptor general seccionador en càrrega,
tetrapolar 20A
- 3 Interruptors magnetotèrmics de 16 A corba ´´C´´
- 2 Bobines de desconnexió tipus MX
- 2 Bases portafusibles i 2 fusibles de 6A
- 1 Relé RCMB420 EC de la marca BENDER de 2
canals, o equivalent, de IDDR(Dc) 6mA i IDDDR (A)
30mA incloent 2 TTII
- 1 Relé diferencial 40A 30mA classe AC
- Placa de muntage, guies DIN, borns de connexió i
petit material associat
- 2 Bases Schuko amb tapa IP 54 de color blau

Rend.: 1,000 550,00 €
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integrats a la part superior, de 16AII+T
- 2 Bases Schuko tipus FRANCÉS d'execució
superficial, amb tapa IP65 de color negre a la part
inferior, i independent del cofret, de 16A II+T

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 EG13UAN u Subministrament , muntatge, connexionat i posada en
marxa de cofret modular de càrrega CPEM03 de 20
mòduls, IP65, amb porta transparent de material
plàstic, equipat amb el següent material en carril DIN:
- 1 Interruptor general seccionador en càrrega,
tetrapolar 80A
- 1 Interruptors magnetotèrmics de 16 A corba ´´C´´
- 2 Bobines de desconnexió tipus MX
- 2 Bases portafusibles i 2 fusibles de 6A
- 1 Relé RCMB420 EC de la marca BENDER de 2
canals, o equivalent, de IDDR(Dc) 6mA i IDDDR (A)
30mA incloent 2 TTII
- 1 Relé diferencial 40A 30mA classe AC
- Placa de muntage, guies DIN, borns de connexió i
petit material associat
- 2 Bases Schuko amb tapa IP 54 de color blau
integrats a la part superior, de 16AII+T
- 2 Interruptor magnetotèrmic IV de 40A corba ´´C´´
- 2 base de superfície IP65 amb tapa de color negre
IV+T muntat a paret a la part inferior independent del
cofret.

Rend.: 1,000 645,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 EG13UMB u Subministrament, muntatge, connexionat i posada en
marxa de Suquadre de distribució superf SQME-00
per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, muntat
superficialment. Inclou proteccions
magnetodiferencials i cablejat. Totalment instal.lat
amb proves efectuades.

Rend.: 1,000 735,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 12,81000 = 12,81000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 14,95000 = 14,95000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BG134U10 u Suquadre de distribució superf 1,000      x 162,63000 = 162,63000

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 163,74000 163,74000

Partides d'obra

EG7Z11A1 u Mòdul per a protecció de sobretensions, instal·lat en
paral·lel amb transformador electrònic

1,000      x 24,59542 = 24,59542

EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN

2,000      x 70,15051 = 140,30102
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60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

EG415EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 187,06793 = 187,06793

EG474U4E u a 1,000      x 191,91000 = 191,91000

Subtotal: 543,87437 543,87437

COST DIRECTE 735,37437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 735,37437

P-6 EG13US2 u Modificació Cofret CPEM01 existent consistent en
subministrament , muntatge, connexionat i posada en
marxa de cofret existent, amb nou equipament
segons el següent material en carril DIN:
- 1 Interruptor general seccionador en càrrega,
tetrapolar 20 A
- 3 Interruptors magnetotèrmics de 16 A corba ´´C´´
- 2 Bobines de desconnexió tipus MX
- 2 Bases portafusibles i 2 fusibles de 6A
- 1 Relé RCMB420 EC de la marca BENDER de 2
canals, o equivalent, de IDDR(Dc) 6mA i IDDDR (A)
30mA incloent 2 TTII
- 1 Relé diferencial 40A 30mA classe AC
- Placa de muntage, guies DIN, borns de connexió i
petit material associat
- 2 Bases Schuko tipus FRANCÉS d'execució
superficial, amb tapa IP65 de color negre a la part
inferior, i independent del cofret, de 16A II+T

Rend.: 1,000 369,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 17,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 12,81000 = 1,92150

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 14,95000 = 7,47500

Subtotal: 9,39650 9,39650

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,24000 = 0,24000

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,56000 = 7,56000

Subtotal: 7,80000 7,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14095

COST DIRECTE 17,33745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,33745

P-8 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 12,81000 = 0,64050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 14,95000 = 0,59800

Subtotal: 1,23850 1,23850

Materials

BG21H810 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,41000 = 3,47820

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 3,57820 3,57820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01858

COST DIRECTE 4,83528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83528

P-9 EG21HA1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 12,81000 = 0,64050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,049 /R x 14,95000 = 0,73255

Subtotal: 1,37305 1,37305

Materials

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 7,07000 = 7,21140

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 7,31140 7,31140
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02060

COST DIRECTE 8,70505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70505

P-10 EG2DE8F1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 12,81000 = 1,12728

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 14,95000 = 2,61625

Subtotal: 3,74353 3,74353

Materials

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,20000 = 2,20000

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 2,85000 = 2,85000

BG2DE8F0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 10,57000 10,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05615

COST DIRECTE 14,36968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,36968

P-11 EG312184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 12,81000 = 0,64050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 14,95000 = 0,74750

Subtotal: 1,38800 1,38800

Materials

BG312180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,68000 = 2,73360

Subtotal: 2,73360 2,73360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 4,14242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14242

P-12 EG3121A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 6,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 12,81000 = 0,66612

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 14,95000 = 0,77740

Subtotal: 1,44352 1,44352

Materials

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,69000 = 4,78380

Subtotal: 4,78380 4,78380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02165

COST DIRECTE 6,24897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24897

EG3121C2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 12,81000 = 1,15290

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 14,95000 = 1,34550

Subtotal: 2,49840 2,49840

Materials

BG3121C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 8,50000 = 8,67000

Subtotal: 8,67000 8,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03748

COST DIRECTE 11,20588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20588
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P-13 EG3121C6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 14,95000 = 1,07640

A013H000 h Ajudant electricista 0,072 /R x 12,81000 = 0,92232

Subtotal: 1,99872 1,99872

Materials

BG3121C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 8,50000 = 8,67000

Subtotal: 8,67000 8,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02998

COST DIRECTE 10,69870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69870

P-14 EG312594 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 14,95000 = 0,97175

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 12,81000 = 0,83265

Subtotal: 1,80440 1,80440

Materials

BG312590 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 14,60000 = 14,89200

Subtotal: 14,89200 14,89200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02707

COST DIRECTE 16,72347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,72347

P-15 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 14,95000 = 0,59800

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 12,81000 = 0,51240
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Subtotal: 1,11040 1,11040

Materials

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,84000 = 2,89680

Subtotal: 2,89680 2,89680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01666

COST DIRECTE 4,02386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02386

EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 70,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 14,95000 = 3,43850

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 12,81000 = 2,56200

Subtotal: 6,00050 6,00050

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 63,81000 = 63,81000

Subtotal: 64,06000 64,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09001

COST DIRECTE 70,15051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,15051

EG415EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 187,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 12,81000 = 2,56200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 14,95000 = 4,93350

Subtotal: 7,49550 7,49550
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Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BG415EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 179,21000 = 179,21000

Subtotal: 179,46000 179,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11243

COST DIRECTE 187,06793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,06793

EG41JBRQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 808,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 12,81000 = 2,56200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,790 /R x 14,95000 = 11,81050

Subtotal: 14,37250 14,37250

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BG41JBRQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 793,88000 = 793,88000

Subtotal: 794,13000 794,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21559

COST DIRECTE 808,71809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 808,71809

EG474U4E u a Rend.: 1,000 191,91 €
______________________________________________________________________________________________________________

EG4R4LZZ u Subministrament, muntatge, connexionat i posada en
marxa de contactor de 230 V de tensió de control,
entre 100A i 225A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 2NO + 2NC, AC3, per a un circuit de potència
de 400 V, categoria d'ús AC 3 segons UNE-EN
60947-4-1 i circuit de maniobra associat.

Rend.: 1,000 260,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 14,95000 = 4,63450
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A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 12,81000 = 0,64050

Subtotal: 5,27500 5,27500

Materials

BG4R4LZZ u Contactor de 230 V de tensió de control, entre 100A i
225A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NO +
2NC, AC3, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 3 segons UNE-EN 60947-4-1 i
circuit de maniobra associat.

1,000      x 255,45000 = 255,45000

Subtotal: 255,45000 255,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07913

COST DIRECTE 260,80413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,80413

P-16 EG63U000 u Subministrament i instal.lació de cartell reflectant en
el punt de recàrrega que identifiqui que no està
permesa la recàrrega de bateries amb
desdprendiment de gasos.

Rend.: 1,000 6,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 EG71Z00D u QUADRE GENERAL
Partida per a l'Ampliació Quadre General de Baixa
Tensió amb instal·lació d'interruptor automàtic a
capçalera i contactor de descàrrega. Treballs
realitzats en horari nocturn o a designar per la
Direcció facultativa i petit material associat.

Rend.: 1,000 1.309,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 14,95000 = 89,70000

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 12,81000 = 76,86000

Subtotal: 166,56000 166,56000

Partides d'obra

EG4R4LZZ u Subministrament, muntatge, connexionat i posada en
marxa de contactor de 230 V de tensió de control,
entre 100A i 225A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 2NO + 2NC, AC3, per a un circuit de potència
de 400 V, categoria d'ús AC 3 segons UNE-EN
60947-4-1 i circuit de maniobra associat.

1,000      x 260,80413 = 260,80413

EG41JBRQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

1,000      x 808,71809 = 808,71809

EG3121A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

1,000      x 6,24897 = 6,24897

EG3121C2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

6,000      x 11,20588 = 67,23528
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.143,00647 1.143,00647

COST DIRECTE 1.309,56647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.309,56647

EG7Z11A1 u Mòdul per a protecció de sobretensions, instal·lat en
paral·lel amb transformador electrònic

Rend.: 1,000 24,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 12,81000 = 1,70373

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 14,95000 = 2,24250

Subtotal: 3,94623 3,94623

Materials

BG7Z1AA1 u Mòdul per a protecció de sobretensions, per a
instal·lació en paral·lel amb transformador electrònic

1,000      x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05919

COST DIRECTE 24,59542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,59542

P-18 KY03Z001 PA Partida alçada a justificar d'ajudes ram de paleta,
obetura de forats interiors i exteriors i desmuntatge de
cels rasos i reposició, amb mitjans manuals i
mecànics. Inclou transport de runes a abocador i
taxes d'abocament o a destinació on designi la
Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 ZN20170504 PA Legalització instal.lació de Baixa Tensió segons
REBT2002 d'instal.lació modificada.

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPAUU010 pa Partida alçada a justificar per a la inspecció de les
instal·lacions elèctriques per un Organisme de
Control acreditat per la Generalitat de Catalunya

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX IV.3 – Resum de Pressupost

B47_ANNEX IV-3 - Resum de Pressupost.odt
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/05/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.00  Quadre general 1.309,57

Titol 3 01.01.01  Quadres secundaris 6.093,10

Titol 3 01.01.02  Canalitzacions i cablejat 4.373,12

Capítol 01.01  INFRAESTRUCTURA VEHICLES ELECTRICS 11.775,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.775,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  INFRAESTRUCTURA VEHICLES ELECTRICS 11.775,79

Capítol 01.02  VARIS 1.544,06

Obra 01 Pressupost B47 EDIFIIC GLÒRIES MOTOS / COTXES 13.319,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.319,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost B47 EDIFIIC GLÒRIES MOTOS / COTXES 13.319,85

13.319,85

euros
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ANNEX IV.4 – Últim Full de Pressupost

B47_ANNEX IV-4 - Últim Full.odt
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 13.319,85

13 % Despeses Generals SOBRE 13.319,85........................................................................ 1.731,58

6 % Benefici Industrial SOBRE 13.319,85............................................................................. 799,19

Subtotal 15.850,62

2 % Seguretat i Salut SOBRE 15.850,62............................................................................... 317,01

2 % Control de qualitat SOBRE 15.850,62............................................................................ 317,01

21 % IVA SOBRE 16.484,64................................................................................................... 3.461,77

TOTAL

 
  

 IVA sense ) Qualitat de Control i Salut
 i Seguretat (incloent CONTRACTE PER PRESSUPOST €

19.946,41

16.484.64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS )

Dijous, 18 de maig de 2017

Agustí Moseguí Giménez

          TOTAL
 IVA amb Qualitat) de Control

 i Salut i Seguretat (incloent  CONTRACTE PER PRESSUPOST 

 

 
 
€
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ANNEX V – Plec de Condicions Tècniques

B47_ANNEX V - Plec de Condicions Tècniques.odt
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B -  MATERIALS 
 
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7DZA111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Imprimació de resines termoplàstiques  
- Abraçadora amb material intumescent  
- Coixinets intumescents  
- Escuma  
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic  
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció 
dels paràmetres especificats.  
  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.  
Pes específic:  14 kN/m3  
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores  
  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:  
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent  
  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
No han d'estar trencats ni deteriorats.  
  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5%  
  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.  
  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.  
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COIXINETS INTUMESCENTS:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.  
  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la 
compatibilitat dels materials.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  
  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZQ000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
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- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 
i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  
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- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12  



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  5 
 

  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
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sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAE000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador 

format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament 

de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
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- Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
(INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
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- Totalment seca:  < 2 h  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  
- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
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l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG134U10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de comandament i protecció.  
S'han de considerar els materials següents:  
- Antixoc 
- Autoextingible  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una 
tapa, amb porta o sense.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes 
extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant 
cargols.  
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici 
de precintat i un anagrama d'homologació UNESA. 
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Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.  
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm  
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  
  
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació 
de la tapa. Ha de tancar per pressió.  
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425  
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG161722. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
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¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21H810,BG21HA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
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Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 
m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DE8F0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates metàl·liques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  
- Llisa 
- Perforada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 
l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Potència de servei:  <= 16 kW  
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  
  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  
  
REIXA D'ACER:  
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  
  
REIXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
  
PLANXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3121A0,BG3121C0,BG312590,BG312180,BG312650. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  20 
 

Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 
los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 

en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:  
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 
a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  21 
 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG41JBRQ,BG415DJH,BG415EKM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol 
A i situat a l'interior d'un rectangle.  
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió 
nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar 
a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els 
altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió 
correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  
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Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades 
les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a 
la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 
d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus 
PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de 
portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats 
l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus 
PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  23 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 
63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006).  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006).  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
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s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4R -  CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4R4LZZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives  
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o 

motor llançat)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit 
magnètic de comandament i una envoltant.  
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors 
automàtics.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a 
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar 
el símbol "Terra".  
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%.  
Tensió nominal circuit principal:  400 V  
Freqüència:  50 Hz  
Número de pols circuit principal:  3  
Condicions de funcionament:  
- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C  
- Altitud:  <= 2000 m  
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir  
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir  
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus o número de sèrie 
- Tensions d'ús 
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 
- Freqüència 
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents 
a les de les bobines  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW13000,BGW16000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2DC8F,BGW21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 
de canal o d'un metre de safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7DZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7DZC101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de 

capa de morter aïllant.  
- Segellat amb escuma  
- Aplicació de resines termoplàstiques  
- Col·locació de llana de roca  
- Col·locació de morter ignífug  
- Col·locació de coixinets intumescents  
- Col·locació d'abraçadores  
- Col·locació de passamurs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de tela metàl·lica:  
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 
- Fixació de la tela sobre l'element  
Segellat amb escuma:  
- Preparació del junt  
- Reblert del junt amb escuma  
Aplicació de resines termoplàstiques:  
- Neteja i preparació de la superfície a protegir  
- Aplicació de la resina  
Col·locació de llana de roca:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Col·locació del pannell de llana de roca 
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
- Segellat de junts  
Col·locació de morter ignífug:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Col·locació de saquets intumescents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels saquets intumescents  
Col·locació d'abraçadores:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'abraçadora  
Col·locació de passamur:  
- Fixació d'una de les plaques segellants al passamur  
- ol·locació del passamurs 
- ixació de l'altra placa segellant  
  
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de cobrir 
tota la superfície prevista.  
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.  
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.  
  
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
  
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  
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L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina 
termoplàstica.  
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.  
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.  
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm  
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm  
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm  
  
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb el 
morter ignífug.  
  
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.  
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.  
  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub.  
  
SEGELLAT AMB ESCUMA:  
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.  
  
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  
Els passamurs s'encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància a 
cada costat de la paret o del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.  
  
SEGELLAT AMB ESCUMA:  
El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.  
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.  
- Temperatura d'ús:  1 a 35º C  
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm  
- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm  
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm  
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables  
  
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
El suport ha de ser net i lliure de greix.  
La resina termoplàstica s'ha d'aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s'ha de 
distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb equip de pintura de dipòsit a pressió.  
  
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  
El suport ha de ser net.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.  
  
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.  
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat l'espai 
per on passarà el cable.  
  
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport temporal, 
com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.  
  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
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COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  
Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 
La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS 
INTUMESCENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
SEGELLAT DE JUNTS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898E470. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
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30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG13UMB,EG13US2,EG13UAM,EG13UAN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161722. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
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- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21H81J,EG21HA1J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
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i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DE8F1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la 
safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió 
dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. 
La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.  
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata 
es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
  
REIXA O PERFIL:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 
doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG3121A6,EG3121C2,EG3121C6,EG312594,EG312184,EG312654. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  38 
 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
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per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG41JBRQ,EG415DJH,EG415EKM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.  
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi 
pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 
63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  42 
 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG474U4E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.  
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.  
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG4R -  CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4R4LZZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc  
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CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out.  
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari.  
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la 
base del quadre mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
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enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63U000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 

l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
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- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la 
caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys 
als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 
porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots 
dos.  
  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 
pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota 
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 



Projecte d'Execució d'Instal·lacions vehícles elèctrics d'Edifici Glòries, Terrassa. 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  47 
 

la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 
la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY03 -  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KY03Z001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 
de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 


